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Exutoire Doubles Vantaux (DV) Pneumatique Exuplus Pneumatique
Double Flaps (DV) Vent - Pneumatic version
Exuplus - Pneumatic version

Exutoire monovantail Pneumatique
Exuone Pneumatique
Monoflap Vent - Pneumatic version
Exuone - Pneumatic version

Cas particulier / ajout de l’option par la suite (fourniture supplémentaire)
Special case / adding the option later (additional supply)

Notice technique de montage option ventilation pneumatique partielle
Technical instructions for installation of partial pneumatic ventilation option

Bluesteel / Bluecoif / Bluebac / Bluesteel Therm / Bluecoif Therm / Bluebac Therm / Bluesteel RPT / 
Exutoires modèles Doubles Vantaux (DV) et monovantaux / Exuplus / Exuone
Bluesteel / Bluecoif / Bluebac / Bluesteel Therm / Bluecoif Therm / Bluebac Therm / Bluesteel RPT / 
Exutoires modèles Double Flaps (DV) et monoflap / Exuplus / Exuone

Fourniture Bluetek 
Provided by Bluetek

Outillage à prévoir 
Tools to be provided

Riveteuse
Riveter

Clés plates 8, 12 et 19 mm
Open-end wrench 8, 12 and 19 mm
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Montage 
Assembly

Modèle Doubles Vantaux (DV) Pneumatique
Double Flaps (DV) model - Pneumatic version

Fixation des supports et mise en place du vérin
Fixing of supports and of the jack

Ressort vers l’avant de l’appareil
Spring towards the front of the device

Modèle monovantail Pneumatique
Monovantail model - Pneumatic version

Fixation des supports et mise en place du vérin
Fixing of supports and of the jack

Ressort vers l’avant de l’appareil
Spring towards the front of the device

Modèle Doubles Vantaux (DV)
Double Flaps (DV) model

Modèle Exuplus
Exuplus model
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Cas particulier / ajout de l’option par la suite : fixer les mâchoires sur le crochet
Special case / adding the option later : fix the clamping jaws on the hook

Régler en hauteur l’axe de verrouillage 
puis serrer l’ensemble
Adjust the height on the 

locking axis then tighten the ensemble

Effectuer le raccordement pneumatique entre le thermofusible et le vérin de ventilation
Carry out the pneumatic connection between the thermofuse and the ventilation jack

Cas particulier / ajout de l’option 
par la suite :

thermofusible à changer.
Remplacer celui en place par 

celui fourni dans le kit puis
raccorder les flexibles

Special case / adding the option 
later :

thermofuse to change. Replace the 
one already in place by the new one 
provided in the kit and connect the 

flexibles


