LAMES STANDARDS
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L possage d'air = L =59 mm
330 < L <1350
Calcul SLC:
SLC = [(N-1)*0.1191+0.1223]*(L-0.059) /100 [dm?]
Calcul SL:
SL=SLC-[1,25x (N-1)-c-dxe]x0,12-f
Avec: N = Nombre de lames
L = Largeur [dm]
a b f c
Entre lames Derniére lame Surface accessoires Surface e g
STD ISO STD ISO STD ISO actionneur
OF électrique 2,46 2,22 3,78
OF pneumatique 2,22 2,06 3,7 N-4 Si <0: =0
OS réarmement 0,91 0,89 1,22 0,99 341 338 374
électrique ! ! !
OS réarmement 139 134 13 N
manuel
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330 < L <1350

Calcul SLC:

SLC = [(N-1)*0.0957+0.0989]*(L-0.059) /100

Calcul SL:

[dm?]

SL=SLC-[1,25x (N-1)-c-dxe]x0,12-f
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