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1 Objet 

Le présent document définit un procédé d’isolant-étanchéité bitumineuse avec modules 

photovoltaïques rigides liaisonnés à l’étanchéité selon un système de plots breveté. 

En fonction des caractéristiques et propriétés du procédé et de ses composants, le présent 

cahier de prescription de pose précise, complète, ou modifie les prescriptions et dispositions 

des textes fondant les règles de l'art, et notamment les normes NF DTU de la série 43. A 
défaut de précisions, ces dernières font foi et s’appliquent. 

2 Principe 

Le procédé SOPRASOLAR FIX EVO est un dispositif permettant l’intégration en toitures 

isolées-étanchées, sur bâtiments neufs ou existants, de modules photovoltaïques rigides en 

mode portrait ou paysage (voir chapitre 4.3 figures 8 et 9) sur un ensemble de plots en 

polymère PA6 GF30 liaisonnés à un revêtement d’étanchéité autoprotégé sans avoir à 

perforer ce dernier et sans nécessité d’ajout de lestage afin de réaliser des installations 
productrices d’électricité renouvelable solaire. 

Le procédé SOPRASOLAR FIX EVO fait l’objet d’une garantie SOLARDIS de 20 ans sur 

l’ensemble de ses composants moyennant un contrat d’entretien sur la même durée selon 
les dispositions prévues au chapitre 3.6. 

Par ailleurs, les garanties délivrées sur ces articles par SOLARDIS ne s’appliquent que dans 

le cadre d’une fourniture complète du procédé, y compris les modules photovoltaïques visés 

au chapitre 10.4. 

L’étanchéité est constituée d’un revêtement monocouche ou bicouche en bitume élastomère 

SBS ou SEBS de la société SOPREMA mis en œuvre en adhérence ou en semi-

indépendance ou fixé mécaniquement. Le revêtement d’étanchéité est nécessairement de 
classification FIT:  

- F5I4T4 minimum pour les revêtements adhérents,  

- F5I4T2 minimum pour les revêtements semi-indépendants auto-adhésifs  

- I4 minimum (Indentation selon classement FIT) pour les revêtements semi-

indépendants fixés mécaniquement. 

Les éléments porteurs peuvent être en maçonnerie, béton cellulaire autoclavé, en tôles 

d’acier nervurées (TAN) ou en bois et panneaux à base de bois (aussi dénommés panneaux 

dérivés du bois). 

 

Photo 1 : vue d’ensemble d’une installation SOPRASOLAR FIX EVO (Calepinage standard) 
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Photo 2 : vue d’ensemble d’une installation SOPRASOLAR FIX EVO en cours de réalisation 

(Calepinage densifié) 
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Figure 4 : Exemple de cas du procédé SOPRASOLAR FIX EVO sur TAN avec revêtement 

d’étanchéité bicouche fixé mécaniquement 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Exemple de cas du procédé SOPRASOLAR FIX EVO sur TAN avec revêtement 

d’étanchéité bicouche adhérent 
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Figure 6 : Exemple de cas du procédé SOPRASOLAR FIX EVO sur béton avec revêtement 

d’étanchéité bicouche semi-indépendant autoadhésif 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Exemple de cas du procédé SOPRASOLAR FIX EVO sur élément porteur bois ou à 

base de bois avec revêtement d’étanchéité bicouche semi-indépendant autoadhésif 
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3 Organisation de la mise en œuvre 

3.1 Généralité 

Le procédé est livré avec sa notice de montage ainsi qu’un plan d’exécution - calepinage des 

plots SOPRASOLAR FIX EVO et des modules photovoltaïques, fournis par le bureau 

d'études de la société SOLARDIS. 

La mise en œuvre du procédé doit être réalisée pour le domaine d’emploi défini au chapitre 

4 du présent Cahier de Prescription de Pose. 

Les modules photovoltaïques peuvent être connectés en série et/ou en parallèle. 

Préalablement à chaque projet, une reconnaissance de la toiture doit être réalisée à 

l’instigation du maître d’ouvrage afin de vérifier que les sollicitations admissibles sur celle-ci 

ne sont pas dépassées du fait de la mise en œuvre du procédé SOPRASOLAR FIX EVO. Il 

est utile de signaler que le procédé induit des sollicitations ponctuelles différentes 

des sollicitations réparties.  

Les éléments porteurs et supports doivent être conformes aux prescriptions des normes 

DTU ou aux Avis Techniques et Documents Techniques d’Application concernés. Ils doivent 

être, ainsi que les supports, propres et secs. 

3.2 Assistance technique 

Sur demande, la société SOLARDIS propose à tout client une assistance technique sur 

chantier, avec l'intervention pendant une journée d'un technicien formé et ce pour chaque 

chantier. 

La société assure ensuite sur demande une assistance technique téléphonique pour tous 

renseignements complémentaires. Les services techniques des sociétés SOLARDIS et 

SOPREMA peuvent aussi apporter leur assistance sur la partie étanchéité. 

3.3 Compétence des installateurs 

La mise en œuvre du procédé doit être assurée par des installateurs ayant été formés par la 
société SOLARDIS (cf. chapitre 3.4). 

Les compétences requises sont de 2 types : 

 Compétences en étanchéité : pour la mise en œuvre du complexe isolant - étanchéité et 

des plots SOPRASOLAR FIX EVO avec et sans cache plot. 

 Compétences électriques complétées par une qualification et/ou habilitation pour la 

réalisation d'installations photovoltaïques: habilitation électrique selon la norme NF C 18-

510, habilitation "BP" pour le raccordement des modules, habilitations "BR" requises pour 

le raccordement des modules et le branchement aux onduleurs. 

3.4 Formation 

Dans le cadre de la garantie, la société SOLARDIS impose systématiquement à ses clients 

une formation photovoltaïque théorique et pratique leur permettant d’appréhender les 

procédés d’étanchéité photovoltaïques en général ainsi que le montage de son procédé 
SOPRASOLAR FIX EVO. 

Cette formation consiste en : 

 stages organisés au Centre de formation SOPREMA à Strasbourg, 

 et/ou intervention de démonstrateurs – formateurs de chantier, ceci pour l'ensemble du 

processus de mise en œuvre. 

Ces travaux pratiques permettent de travailler sous conditions réelles et selon les règles 

techniques en vigueur. Cela permet également de sensibiliser sur les risques professionnels 

et sur le respect des règles de sécurité. 

A l’issue de cette formation, la société SOLARDIS délivre une attestation de formation 
nominative. 

La société SOLARDIS tient à jour une liste d’entreprises agréées par ses soins : cette liste 

est disponible auprès du service commercial de la société SOLARDIS. 
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3.5 Sécurité des intervenants 

L’emploi de dispositifs de sécurité (protections collectives, nacelle, harnais, ceintures, 

dispositifs d’arrêt…) est obligatoire afin de répondre aux exigences en matière de prévention 

des accidents. Lors de la pose, de l’entretien ou de la maintenance, il est notamment 

nécessaire de mettre en place des dispositifs pour empêcher les chutes depuis la toiture 

selon la réglementation en vigueur (par exemple, un harnais de sécurité relié à une ligne de 

vie fixée à la charpente) ainsi que des dispositifs permettant la circulation des personnes 
sans appui direct sur les modules (échelle de couvreur, ...).  

Ces dispositifs de sécurité ne sont pas inclus dans le matériel et produits fournis par 

SOLARDIS. Ils peuvent être identifiés dans le guide « Guide pratique à l’usage des bureaux 

d’étude et installateurs pour l’installations de générateurs photovoltaïques raccordés au 

réseau » en vigueur édité par l’ADEME et le SER (dénommé dans la suite du document 

"guide ADEME-SER"). 

3.6 Entretien réparabilité 

3.6.1 Entretien 

L’entretien des toitures est celui prescrit par les normes NF P 84-204-1-1 (DTU 43.1) à NF P 

84-208 (DTU 43.5). Dans le cas d’une toiture concernée par la production d’électricité, le 

Maître d’Ouvrage doit obligatoirement opter pour un contrat d’entretien : au minimum une 

visite semestrielle et maintenance éventuelle, afin de contrôler en entretien courant 

l’étanchéité, l’état des modules photovoltaïques, les connexions électriques. Le contrat 

d’entretien peut être confié à l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage SOPRASOLAR FIX EVO ou 
à toute entreprise agréée par SOLARDIS pour la partie étanchéité photovoltaïque.  

En fonction des conditions de mise en œuvre des modules photovoltaïques (pente, proximité 

d’éléments susceptibles de salir les modules de façon anormale, tel qu’un rejet excessif de 

poussière par exemple, …), il conviendra de s’assurer d’un nettoyage régulier suffisant des 

modules photovoltaïques afin que ces derniers fonctionnent correctement (rendement de 

production électrique) 

Il est interdit, afin de ne pas altérer la fonction de production d’électricité des modules 
photovoltaïques, de : 

- Marcher directement sur les modules photovoltaïques 

- Déverser des produits agressifs : ni sur les modules, ni sur la toiture 

Il est impératif que les opérations de maintenance et de réparation soient effectuées par 

des intervenants qualifiés. Ces opérations requièrent des compétences en électricité et en 

étanchéité (voir chapitre 3.3): 

- Vérifier visuellement l’état d’encrassement des modules. Si ceux-ci sont sales, les 

nettoyer avec de l'eau à l'aide d'un arrosoir ou un jet d'eau dont la pression 

maximale ne peut excéder 3 bars (pression d’eau du réseau domestique) ou d’un 
système de nettoyage homologué par les fabricants de modules photovoltaïques 

- Retirer des modules les éventuels objets pouvant les masquer même partiellement 

- Vérification de l’étanchéité par un étancheur : Vérifier le bon état des différents 

éléments composant le système d’étanchéité, la libre circulation de l’eau au niveau 
des évacuations pluviales, des chéneaux, des noues 

- Vérification du câblage par un électricien habilité 

- Vérification des fixations par un étancheur et/ou un électricien : vérifier la présence 

et la tenue de l’ensemble de la visserie 

- Si, tenant compte de l’ensoleillement réel, une baisse mesurable de la production 

d’une année sur l’autre est observée, il convient de faire vérifier le bon 

fonctionnement de l’onduleur et des modules individuellement par un électricien 
habilité. 

- Aucune manipulation des connecteurs électriques des modules photovoltaïques ou 
des rallonges électriques ne doit avoir lieu en présence d’eau résiduelle en toiture. 
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3.6.2 Réparabilité  

 Remplacement des modules photovoltaïques 

En cas de bris de verre d’un module ou d’endommagement d’un module photovoltaïque, il 

convient de le faire remplacer par une entreprise qualifiée en respectant la procédure 
suivante : 

- Avant d’intervenir sur le champ photovoltaïque concerné par le défaut, il est 

impératif de procéder à la déconnexion de l’onduleur du réseau en ouvrant le 

disjoncteur AC placé entre l’onduleur et le compteur de production et de procéder à 

la déconnexion du champ photovoltaïque en déclenchant le sectionneur DC placé 

entre le champ PV et l’onduleur. 

- Démonter le module photovoltaïque au niveau des 4 fixations, lever et isoler le 

module électriquement en débranchant les connecteurs situés en dessous du 
module. Il est impératif de bien caler les modules en attente de manutention. 

- Lors du démontage une attention particulière doit être portée à la qualité d’isolement 

des connecteurs débrochés afin d’éviter tout contact entre ceux-ci, avec les pièces 

métalliques de l’installation (cadre module, chemin de câble …) et que ceux-ci ne 
reposent pas dans de l’eau ou sur une zone humide. 

- Le montage du module de remplacement sera réalisé conformément au présent 

Dossier Technique. 

- Après avoir mesuré la tension de la série de modules concernée pour s’assurer de la 

bonne connexion de l’ensemble et que la tension délivrée est conforme à la plage 

d’entrée de l’onduleur, on procédera à la reconnexion du champ photovoltaïque en 

enclenchant de nouveau l'interrupteur/sectionneur DC et en reconnectant l’onduleur 
au réseau en fermant le disjoncteur AC. 

 Remplacement des caches plots SOPRASOLAR FIX EVO 

- Dans la zone concernée, retirer le module photovoltaïque conformément au 
paragraphe précédent  

- Retirer le cache plot SOPRASOLAR FIX EVO endommagé 

- Remettre un nouveau cache plot selon le présent document  

- Remonter et rebrancher le module PV comme décrit au paragraphe précédent 

 Remplacement des plots SOPRASOLAR FIX EVO  

- Dans la zone concernée, retirer les modules conformément à la description du 

paragraphe précédent.  

- Arracher le (les) plot(s) SOPRASOLAR FIX EVO défectueux de la manière suivante: 

 chauffer le plastron en périphérie, 

 avec une spatule, soulever la partie chauffée du plastron, 

 à l'aide de la flamme du chalumeau, chauffer de nouveau sous plastron et 

soulever en même temps le plot afin de désolidariser entièrement le plastron 

du revêtement d'étanchéité apparent. 

- Remplacer, après avoir reconstitué l’étanchéité conformément au Document 

Technique d'Application, Avis Technique ou Cahier de Prescription de Pose du 

revêtement d'étanchéité, le plot SOPRASOLAR FIX EVO conformément au présent 

Dossier Technique 

- Remonter et rebrancher le module photovoltaïque comme décrit ci-dessus 

 Remplacement de l’étanchéité 

- Dans la zone concernée, retirer les modules photovoltaïques et le cas échéant les 

plots SOPRASOLAR FIX EVO conformément à la description des paragraphes 
précédents 

- Réparer le l’étanchéité conformément au Document Technique d'Application ou Avis 

Technique ou Cahier de Prescription de Pose du revêtement d'étanchéité. 

- Remonter et rebrancher le module photovoltaïque comme décrit au paragraphe ci-
dessus 
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4 Destination et domaine d’emploi 

4.1 Généralités 

 Les règles propres aux travaux d’étanchéité, aux éléments porteurs et aux panneaux 
isolants, non modifiées par le présent document, sont applicables, notamment : 

- La norme  DTU 20.12 (NF P 10-203) 

- Les normes DTU 43.1 (NF P 84-204) et NF DTU 43.3 (NF P 84-206) 

- La norme NF DTU 43.4 : l’élément porteur devra être conforme au DTU ou à un Avis 

Technique ou à un Document Technique d’Application en cours de validité. Pour 

rappel, dans tous les cas la toiture devra être de type froide ventilée ou chaude 
isolée. 

- Les Avis Techniques ou Document Technique d’Application des toitures en béton 
cellulaire autoclavé ou le Cahier du CSTB 2192 

- Le Cahier du CSTB N°3537 V2 pour les bacs grande portée 

- La norme NF P 84-208 (DTU 43.5) pour les travaux de réfection 

- Si le Document Technique d’Application relatif à l’isolant le permet, le Cahier des 

Prescriptions Techniques « Panneaux Isolant non porteurs d’étanchéité mise en 

œuvre sur éléments porteurs en tôles d’acier nervurées dont l’ouverture haute de 

nervure est supérieure à 70mm, dans les départements européens » (Cahier du 
CSTB N°3537_V2 de janvier 2009). 

- Le CPP NOFIX ACIER RW de SOPREMA. 

4.2 Cadre d’utilisation 

 Le procédé est utilisé en France Européenne  

- Pour des altitudes inférieures à 900m (climat de plaine)  

- pour des travaux neufs et de réfection,  

- sur des toitures terrasses plates ou inclinées, inaccessibles, techniques ou à zones 

techniques au sens strict des DTU correspondants de la série 43 et de pente 
allant (voir aussi tableau 1 ci-après en page 15): 

 de 0% à 20% sur maçonnerie avec revêtement d’étanchéité bicouche 

bitumineux et panneaux isolants collés ou de 1% à 20% avec revêtement 

d’étanchéité monocouche bitumineux et panneaux isolants collés 

 de 0% à 60% sur maçonnerie avec revêtement d’étanchéité bicouche 

bitumineux et panneaux isolants fixés mécaniquement ou de 1% à 60% avec 

revêtement d’étanchéité monocouche bitumineux et panneaux isolants fixés 

mécaniquement 

 de 1% à 20% sur béton cellulaire autoclavé armé avec panneaux isolants 

collés 

 de 1% à 60% sur béton cellulaire autoclavé armé avec panneaux isolants 

fixés mécaniquement 

 de 3% à 20% sur Tôle d’Acier Nervurée (TAN) avec panneaux isolants collés 

 de 3% à 60% sur Tôle d’Acier Nervurée (TAN) avec panneaux isolants fixés 

mécaniquement 

 de 3% à 20% sur bois et panneaux à base de bois uniquement en toiture 

froide ventilée ou chaude isolée avec panneaux isolants collés 

 de 3% à 60% sur bois et panneaux à base de bois uniquement en toiture 

froide ventilée ou chaude isolée avec panneaux isolants fixés mécaniquement 

 Sur les toitures de pente > 10% un dispositif, non fourni par SOLARDIS, de 

fixation spécifique, arrimage ou système de retenue des modules 

photovoltaïques et des plots SOPRASOLAR FIX EVO, doit être mis en œuvre 

pour éviter le glissement du procédé par effet de fluage le long du rampant. 

Un exemple de principe de système d’arrimage est présenté au §14.5. 

- avec des modules photovoltaïques rigides de dimensions maximales 1660±10mm x 
990±10mm ou 1560±10mm x 1045±10mm 
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 En fonction des matériaux constitutifs du procédé et des modules photovoltaïques mis en 

œuvre, le tableau 4 au chapitre 14.1 précise les atmosphères extérieures permises pour 
les plots  SOPRASOLAR FIX EVO et les modules photovoltaïques. 

 Le procédé n’impose pas de limite de réalisation en fonction de l’hygrométrie des locaux. 

Il convient donc de respecter les règles propres aux éléments porteurs, aux isolants 

supports et revêtements d’étanchéité concernés (voir chapitres 6 et 7.2). Par ailleurs les 

règles et clauses des normes NF P DTU de la série 43 non modifiées par les Avis 

Techniques et Document Technique d’Application de ces derniers sont applicables. Une 

vigilance particulière devra être apportée au mode de réalisation des systèmes 

d’arrimage dans le cas des toitures de pente > 10% notamment en raison des 

risques de condensation et de corrosion liées à la très forte hygrométrie. 

 Le procédé SOPRASOLAR FIX EVO peut être installé sur toute la surface de la toiture 

dans le respect des zones de sécurité et de circulation requises ainsi que les dispositions 

du chapitre 4.3 et de la note de calcul des sollicitations climatiques qui sera établie par 
SOLARDIS pour chaque projet. 

 Les modules photovoltaïques doivent être installés 

- En mode paysage ou portrait (voir figures 8 et 9 au chapitre 4.3) avec les plots 

SOPRASOLAR FIX EVO et les fixations positionnés sur le grand côté du module 
photovoltaïque suivant les préconisations des figures 15 et 15 bis du chapitre 7.3.2 

- Sur des toitures soumises à des sollicitations climatiques sous vent normal et 

extrême en calepinage standard et en calepinage densifié (selon les règles 

NV65 modifiées 2009) n’excédant pas les valeurs du tableau ci-après, l’élément 

porteur mis en œuvre en toiture pouvant apporter une limite inférieure à cette 

valeur. SOLARDIS devra valider pour chaque projet par une note de calcul le 

complexe isolant-étanchéité envisagé (voir chapitres 6.2.2 et 7).  
 

Revêtement d’étanchéité 

(voir chapitres 7.1 et 7.2) 

Sollicitations climatiques 

maximales de vent 

normal extrême 

Adhérent 1200 Pa 2100 Pa 

Semi indépendant auto adhésif 1200 Pa 2100 Pa 

Fixé mécaniquement 

SOPRAFIX HP 

Attelage de fixation de Pkft=1280N* 1028 Pa 1800 Pa 

Attelage de fixation de Pkft=1900N* 1200 Pa 2100 Pa 

Fixé mécaniquement 

SOPRAFIX STICK 

Attelage de fixation de Pkft=1280N* 914 Pa 1600 Pa 

Attelage de fixation de Pkft=1900N* 1200 Pa 2100 Pa 

*Dans le cas d’attelage de fixation avec des valeurs de  résistance à l’arrachement Pkft comprises entre 1280 N et 
1900 N, il est possible de se référer aux règles d’adaptation définies dans le Document Technique d’Application du 

SOPRAFIX bicouche pour le calcul de la résistance au vent du procédé 

Dans le cas d’un revêtement d’étanchéité fixé mécaniquement (voir chapitre 7.1 et 

chapitre 7.2), la première couche devra être fixée par des attelages de fixation 
mécanique présentant une valeur de Pkft≥1280N.  

Le fabricant des éléments porteurs (Tôles d’Acier Nervurées ou bois ou à 

base de bois) devra réaliser une étude spécifique pour justifier de son bon 

dimensionnement aux sollicitations localisées induites par les plots 
SOPRASOLAR FIX EVO (voir chapitre 6.1)  

- Sur des toitures soumises à des sollicitations climatiques sous neige normale 

(selon les règles NV65 modifiées 2009) n’excédant pas 1200 Pa soit 1990 Pa 

sous sollicitations de neige extrême, l’isolant et l’élément porteur mis en œuvre 

en toiture pouvant apporter une limite inférieur à cette valeur. SOLARDIS devra 

valider par une note de calcul la typologie d’isolant envisagé (voir chapitre 

6.2) et le fournisseur de l’élément porteur devra réaliser une étude 

spécifique pour justifier de son bon dimensionnement aux sollicitations 
localisées induites par les plots SOPRASOLAR FIX EVO (voir chapitre 6.1)  

Dans tous les cas, pour chaque projet, SOLARDIS devra établir une note de calcul 

afin de valider l’implantation des modules photovoltaïques sur la toiture 

notamment vis-à-vis des sollicitations climatiques et l’élément porteur doit être 

dimensionné par le fabricant de ce dernier (voir chapitre 6.1). 
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4.3 Implantation des modules photovoltaïques 

Les modules photovoltaïques peuvent être posés en mode portrait ou paysage par rapport à 

la pente de la toiture (voir ci-dessous) et conformément aux préconisations du chapitre 

7.3.1 figures 11, 12, 13 et 14 et au chapitre 7.3.2 figures 15 et 15 bis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : 
Modules Photovoltaïques posés en mode portrait 

Figure 9 : 
Modules Photovoltaïques posés en mode paysage 
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la pente Sens de 

la pente 
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5 Dispositions de principe applicables au câblage électrique 

5.1 Généralités 

 L’installation doit être réalisée conformément aux documents en vigueur suivants: norme 

NF C 15-100, guides UTE C 15-712. 

 Tous les travaux touchant à l'installation électrique doivent être confiés à des électriciens 

habilités (cf. chapitre 3.3). 

 Le raccordement de l’onduleur au réseau électrique Basse Tension est réalisé par le 

gestionnaire du réseau.  

 Ne pas couper et ne pas percer les modules photovoltaïques. 

 Il est interdit de déconnecter les connecteurs rapides au niveau des modules lorsque 

l’installation produit du courant. Toute intervention sur les connecteurs, pour un 

remplacement de module par exemple, doit être réalisée par l’électricien spécialisé selon 

les normes en vigueur conformément au chapitre 3.3.  

 Le procédé photovoltaïque est conçu pour permettre une installation dans des conditions 

de sécurité optimale. Les circuits DC étant  à un niveau de tension supérieur à la TBT (> 

120V DC), le type de composants et leurs caractéristiques permettront de garantir une 

isolation électrique du système DC vis-à-vis des personnes pendant l’installation et 

l’exploitation du système. 

 La connexion et le passage des câbles électriques s’effectuent sous les modules 

photovoltaïques en étant fixés (à l’aide de colliers type Rilsan, traités, UV sur les plots 

SOPRASOLAR FIX EVO, au cadre des modules photovoltaïques…) ou dans des chemins 

de câbles capotés prévus à cet effet: ils ne doivent pas reposer directement sur le 

revêtement d’étanchéité afin notamment que les câbles électriques ne reposent 

pas dans le plan ou les zones d’écoulement ou de rétention d’eau. 

 L’installateur devra également respecter les procédures et notices d’installation fournies. 

L’installation et les raccordements se feront hors tension ou via la connectique IP2X mise 

en œuvre au préalable. En cas de manipulation de parties actives sous tension, les règles 

du travail sous tensions s’appliqueront suivant la publication UTE C18-510. 

 Le schéma de principe du câblage décrit en figure 10 au chapitre 5.2 permet de minimiser 

les surfaces de boucle entre les polarités + et -. 

Dans tous les cas : 

 Il convient de ne raccorder en série que des modules de même type (puissance nominale, 

courants et tensions identiques, même technologie) et exposés aux mêmes conditions 

d’ensoleillement (orientation et inclinaison). De même, il convient de ne raccorder en 

parallèle que des branches strictement identiques (même nombre de modules en série, 

même orientation et même inclinaison). 

 Les préconisations des guides UTE C15-712 devront rigoureusement être respectées, 

notamment au niveau de la protection contre les courants inverses susceptibles de 

survenir en cas de défaut sur une branche de modules.  

 Deux critères interviennent pour le dimensionnement des câbles : le courant admissible 

et la chute de tension induite. La section des câbles dépendra donc de la longueur de la 

liaison, du type de pose et sera choisie de manière à respecter la préconisation de 1 % de 

chute de tension au maximum entre le champ PV et le ou les onduleurs. Ces critères sont 

systématiquement vérifiés pour chaque installation. 

 Les composants DC sont dimensionnés au minimum suivant les recommandations en 

vigueur : 

- en tension : Uoc(stc) x 1,15 

- en courant : Isc(stc) x 1,25. 
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5.2 Liaison équipotentielle des modules photovoltaïques – Mise à la 
terre 

La mise à la terre du champ photovoltaïque s’effectue en peigne en récupérant, au fur et 

à mesure de la pose des composants, le tout étant relié au câble principal par 

l’intermédiaire d’un raccord à serrage ou à sertir (type Griffequip ou cosse C). Pour la 

mise à la terre des modules, il est impératif de : 

- Toujours utiliser les trous de fixation prévus par le fabricant dans le cadre du 

module et de ne pas percer les modules 

- Effectuer le raccordement à la terre de la manière suivante : 

 

 

 

                                                         

   

            
 

 

 

 

 

Figure 10 : Principe de câblage et de mise à la terre du procédé 
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5.3 Liaisons intermodules et modules/onduleurs 

La connexion des modules photovoltaïques se fait au fur et à mesure de la pose des 

modules avant leur fixation sur les plots SOPRASOLAR FIX EVO.  

La liaison entre les câbles électriques des modules photovoltaïques et les câbles 

électriques supplémentaires (pour le passage d'une rangée à une autre ou pour la liaison 

des séries de modules photovoltaïques au circuit électrique) doit toujours se faire au 

travers de connecteurs mâles et femelles du même fabricant, de la même marque 

et du même type. Pour ce faire, il peut être éventuellement nécessaire de 

confectionner, grâce à des sertisseuses spécifiques, des rallonges disposant de deux 

connecteurs de type différents. 

Pour la connexion d'une colonne de modules photovoltaïques à une autre, le passage des 

câbles se fera en passant dans le chemin de câbles avec capot. 

Le raccordement de l’onduleur au réseau électrique est réalisé par le gestionnaire du 

réseau. 

5.4 Passage des câbles à l’intérieur du bâtiment 

Le passage des câbles vers l’intérieur du bâtiment doit être réalisé sans créer de fuite au 

niveau de l’étanchéité. 

Selon la disposition de la toiture-terrasse, du bâtiment et l’implantation du champ 

photovoltaïque, il peut être réalisé soit : 

- au niveau des traversées de toiture par l’intermédiaire de crosses de passage de 

câbles conformément à la norme NF DTU 43.1 (voir figure 24 au chapitre 14.3), 

- via une descente en façade dans une gaine technique ou un chemin de câbles. 

5.5 Cheminement des câbles hors du champ photovoltaïque 

Si les câbles doivent cheminer hors du champ photovoltaïque, ils devront être regroupés 

dans des chemins de câbles résistant aux UV et aux intempéries et seront installés 

conformément à la description énoncée aux chapitres 5.1 et 5.7, aux prescriptions des 

documents en vigueur suivants : norme NF C 15-100 et aux guides UTE C 15-712 

(limitation des boucles induites, cheminements spécifiques et distinct…).  

La distance entre chacun de ces supports ne peut excéder 1,50 m. Certains types de 

supports de chemin de câble peuvent être mis en place par l’étancheur, sur demande de 

l’électricien. Leurs dimensions dépendent du nombre et de la section des câbles utilisés. 

Le nombre et l’emplacement de ces supports sont définis par le concepteur en 

concertation avec l’électricien en charge de la partie électrique de l’installation et en 

fonction des dimensions du chemin de câbles, de la pente et de leur aptitude à résister au 

vent. 

5.6 Précautions à prendre contre le choc électrique 

Il est interdit à l’étancheur de connecter les modules photovoltaïques entre eux. Le 

raccordement est strictement à la charge de l’électricien spécialisé.  

Ne pas couper ni percer les modules photovoltaïques. 

Il est interdit de déconnecter les connecteurs au niveau des modules lorsque l’installation 

produit du courant. Toute intervention sur les connecteurs, pour un remplacement de 

module par exemple, doit être réalisée par l’électricien spécialisé selon les normes en 

vigueur (voir chapitre 3.3 et 5.1). 
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5.7 Chemin de câbles 

Aucun câble ne devra reposer directement sur le revêtement d’étanchéité : ils 

devront reposer dans un chemin de câbles spécifique ou fixés à l’aide de colliers types 

Rilsan traités UV sur les plots SOPRASOLAR FIX EVO ou au cadre des modules 

photovoltaïques. 

    

Photos 3 : fixation des câbles sur les plots se trouvant sous les modules photovoltaïques 

     

Photos 4 : fixation des câbles sur le retour du cadre des modules PV 

Des chemins de câbles, définis par l’électricien, en fils d’acier inoxydable soudés adaptés 

au climat concerné ou en plastique/polymère résistant aux UV peuvent être utilisés. Le 

type de chemin de câbles ainsi que ces dimensions dépendront du nombre de câbles à 

acheminer. Elles seront déterminées par l’électricien spécialisé. 

Il est nécessaire de prévoir un couvercle ou capot pour le chemin de câbles.   

5.8 Supports de chemin de câbles 

Dans le cas d’utilisation de chemin de câbles rapportés, les supports de chemin de câbles 

devront résister aux intempéries et seront placés selon un espacement qui dépend de la 

portance du chemin de câbles utilisé et de leur aptitude en résistance au vent. Cette 

distance entre supports devra être précisée par l’électricien compétent, avec au minimum 

un support tous les 1,5 mètres.  

Cas de supports métalliques liaisonnés sur l’étanchéité: ce sont par exemple des omégas 

en  tôles d’acier inox AISI 304 pliées de dimensions minimales 50mm x 50mm x 50mm x 

150mm et d’épaisseur 1,2mm (voir Figure 25 au chapitre 14.4). Ces supports sont 

liaisonnés sur leurs deux côtés sur l’étanchéité à l’aide de bandes de membranes 

bitumineuses soudées (voir Figure 25 au chapitre 14.4). La mise en place de ces supports 

doit être faite par l’étancheur. 

Cas de dallettes en béton : les platines d’appuis du chemin de câbles sont fixées 

sur des dalles en béton de dimensions 30cm x 30cm x 3cm minimum. Il 

conviendra de poser les dalles de béton sur un écran de protection (non-tissé 

polyester) afin de ne pas endommager le revêtement d’étanchéité. Ce système 

de dallettes peut être mis en œuvre par l’électricien spécialisé, pour des toitures 

de pente ≤ 5%. 
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6 Prescriptions relatives aux supports 

6.1 Eléments porteurs 

 Les éléments porteurs béton, béton cellulaire autoclavé, bois – panneaux à base de bois, 

tôle d’acier nervurée (TAN) et leurs supports sont conformes aux prescriptions des 

normes - DTU ou des Avis Techniques les concernant. 

 

 Il est rappelé qu’il appartient au Maitre d’Ouvrage ou à son représentant de faire vérifier 

au préalable la stabilité de l’ouvrage dans les conditions de la norme NF P 84-208 

(référence DTU 43.5) en travaux de réfection, et selon les DTU de la série 43 en travaux 

neufs, notamment en prenant en compte le fait que le procédé induit des 

sollicitations ponctuelles sur l’élément porteur, différentes des sollicitations réparties 

subies par la toiture jusqu’à la mise en œuvre des modules photovoltaïques, et que la 

structure porteuse du bâtiment doit intégrer dans son dimensionnement les sollicitations 

additionnelles apportées par le procédé photovoltaïque SOPRASOLAR FIX EVO.  

 

 La charge permanente d’exploitation supplémentaire amenée par le système de montage 

SOPRASOLAR FIX EVO et les modules photovoltaïques est de 16 daN/m² en moyenne 

pour un module photovoltaïque cadré de masse 20kg. Cette valeur de charge ne prend 

pas en compte la charge générée par le revêtement d’étanchéité, l’isolant et l’élément 

porteur.  

 

 Pour les éléments porteurs en bois ou en panneaux à base de bois, une charge 

complémentaire forfaitaire de 85daN/m², en plus de la charge additionnelle 

moyenne de 16 daN/m² et des sollicitations localisées amenées par les plots, sera 

ajoutée lors de leurs dimensionnements afin de tenir compte de leur fluage naturel.  Pour 

le cas des travaux neufs, sur les zones de la toiture avec modules photovoltaïques, dans 
le cadre d’un pré-dimensionnement, il conviendra de fixer chaque support bois : 

- aux chevrons ou aux pannes en bois avec des fixations conforme au DTU 43.4 et 

présentant un entraxe entre chaque fixation de 15cm en périphérie et sur appuis 

intermédiaires 

- aux chevrons ou pannes en acier avec des fixations conforme au DTU 43.4 

présentant un entraxe entre chaque fixation de 30cm en périphérie et sur appuis 

intermédiaires 

Pour chaque projet, une étude spécifique, de dimensionnement de l’élément 

porteur bois ou à base de bois ainsi que son mode de mise en œuvre, devra être 

réalisée par le fournisseur de l’élément porteur en prenant en compte le 

caractère non réparti de la sollicitation amenée par les plots SOPRASOLAR FIX 

EVO. 
 

 Pour les tôles d’acier nervurées (TAN) la charge additionnelle moyenne de 16 daN/m² 

rapportée sur l’étanchéité sera intégrée dans les charges permanentes pour la 

détermination de leur portée admissible pour laquelle il conviendra aussi de tenir 

compte des sollicitations localisées générées par les plots.  

Pour chaque projet, en prenant en compte le caractère non réparti de la 

sollicitation amenée par les plots SOPRASOLAR FIX EVO une étude spécifique 

réalisée par le fournisseur des Tôles d’Acier Nervurées sera nécessaire pour le 

choix définitif de ces dernières ainsi que leur mode de mise en œuvre 

notamment : 

- La fixation des Tôles d’Acier Nervurées sur la structure porteuse (pannes…), les 

fixations devront être conforme à la norme NFDTU 43.3 P1-2 

- Le couturages longitudinal des Tôles d’Acier Nervurées entre elles, les fixations 

devront être conformes à la norme NFDTU 43.3 P1-2 
 

 Dans tous les cas, une étude spécifique réalisée par le fournisseur de l’élément 

porteur sera nécessaire pour le bon dimensionnement de ce dernier aux sollicitations 

ponctuelles/localisées ramenées par les plots SOPRASOLAR FIX EVO ainsi que sa mise 

en œuvre (coutures, fixations aux appuis). 
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6.2 Support isolant non porteurs 

 Solardis devra valider pour chaque projet la typologie d’isolant envisagée sur la 
toiture ainsi que son mode de mise en œuvre. 

 Le revêtement d’étanchéité n’apporte pas de limite à la résistance thermique des 

supports isolants.  

 En travaux neufs et dans les conditions de leur Document d’Application particulier pour 
l’emploi considéré, les supports isolants non porteurs admis sont : 

- de classe C (compressibilité selon guide UEAtc) à 80° C avec étanchéité apparente 

et caractérisé en compression sous charge maintenue* permettant de 

déterminer, à partir de l’essai de poinçonnement à 50°C, la valeur de charge 

maximale générant une déformation/un tassement de 2mm au maximum,  

- Ou en polystyrène expansé de classe C à 60°C et B à 80°C avec étanchéité 

apparente et caractérisé en compression sous charge maintenue* permettant 

de déterminer, à partir de l’essai  de poinçonnement à 50°C, la valeur de charge 

maximale générant  une déformation maximale de 2mm. 

(*Se référer aux tableaux des tassements sous charge maintenue ou de la valeur de pression admise sous chaque 

plot pour application dalles sur plots de l’Avis Technique ou DTA de l’isolant ou au résultat de l’essai de 
caractérisation selon l’e-cahier 3669 du CSTB de Janvier 2010 fourni par le fabricant.) 

 

A titre informatif, un ordre de grandeur de la résistance à la compression des familles 

d’isolant est présenté au tableau ci-dessous : 
 

Type d’isolant Valeur de pression admissible sous plots 

Laine minérale classe C 0,15 à 0,30 daN/cm² 

PSE 0,20 à 0,30 daN/cm² 

PUR/PIR 0,40 à 0,60 daN/cm² 

Perlite et verre cellulaire ≥ 0,6 daN/cm² 
 

 En réfection, un ancien revêtement d’étanchéité conservé dans le cadre des 

dispositions prévues au DTU 43.5 ne peut pas servir de support direct aux plots 

SOPRASOLAR FIX EVO. Il y a lieu de mettre en œuvre un nouveau revêtement 

d’étanchéité avec, si l’isolant en place ne respecte pas les alinéas ci-dessus du présent 
chapitre 6.2 concernant les travaux neufs, l’interposition nécessaire : 

- soit d’un écran support d’étanchéité de classe minimale C à 80°C 

- soit d’un nouvel isolant de classe minimale C à 80°C selon les dispositions du 

Document Technique d’Application de l’isolant  

6.2.1 Le pare-vapeur 

Le choix du pare-vapeur ainsi que son principe de mise en œuvre se fait conformément au  

Document Technique d’Application ou à l’Avis Technique ou au Cahier de Prescription de 

Pose du revêtement d’étanchéité (voir chapitre 7.2.2) mis en œuvre sur la toiture. 

6.2.2 Mise en œuvre de l’isolant 

 Les systèmes d’isolation inversée ne sont pas autorisés dans le cadre de la mise 

en œuvre du procédé SOPRASOLAR FIX EVO. 

 Les panneaux isolants sont mis en œuvre suivant l’une des techniques: 

- Fixés mécaniquement, selon les normes NF P 84-204 à NF P 84-208 (réf. DTU 

série 43), les conditions générales d’emploi des dalles de toiture en béton cellulaire 

autoclavé armé et les Documents Techniques d’Application particuliers des isolants. 

Dans le cas où la compression à 10 % (NF EN 826) de l’isolant est inférieure à 

100kPa, les attelages de fixations mécaniques, élément de liaison et plaquette, 

doivent être du type « solides au pas » qui empêche, en service, le désafleurement 

de la tête de l’élément de liaison au-dessus de la plaquette. Afin de réduire les ponts 

thermiques générés par ce mode de mise en œuvre, privilégier les fixations à rupture 

de pont thermique 
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- Collés à froid :  

 cas de la Laine minérale sur maçonnerie, béton cellulaire selon Avis 

Technique ou Cahier de Prescription de Pose SOPREMA concernés au tableau 

du chapitre 7.2.1 ou sur acier selon CPP NOFIX ACIER RW (voir chapitre 

7.2.1) 

 cas des autres isolants (PSE, PUR, PIR) se référer au Document Technique 

d’Application SOPRALENE STICK. 

- Collés avec EAC, selon les normes NF P 84-204 à NF P 84-208 (réf. DTU série 43), 

les conditions générales d’emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé 

armé et les Documents d’Application particuliers des isolants. 

 Dans le cas de la réfection avec interposition d’un écran de protection entre l’ancien 

revêtement d’étanchéité et le nouveau revêtement d’étanchéité, l’écran de protection tel 
que défini au chapitre 6.3 sera fixé mécaniquement. 

6.3 Support constitués par d’anciens revêtements d’étanchéité   

6.3.1 Généralité 

Ce sont d’anciennes étanchéités type asphalte, bitume modifié, multicouche traditionnel ou 

membrane synthétique et qui ont été réalisées sur éléments porteurs : maçonnerie, béton 

cellulaire autoclavé, bois et panneaux dérivés du bois, tôles d’acier nervurées. 

Le diagnostic effectué selon la NF P 84-208 (DTU 43.5) doit être favorable à une 

conservation de ces anciens revêtements d’étanchéité. 

Sur demande de l’étancheur, SOLARDIS peut procéder à une visite sur place pour évaluer 

et analyser la qualité de l’étanchéité existante (état de surface, planéité…). 

Par ailleurs les critères de préparation de ces anciennes étanchéités sont définis dans la 

norme NF P 84-208 (DTU 43.5). 

Rappel : 

Il est rappelé qu’il appartient au Maitre d’Ouvrage ou à son représentant de faire vérifier au 

préalable la stabilité de l’ouvrage dans les conditions de la norme NF P 84-208 (référence 

DTU 43.5) en travaux de réfection, et selon les DTU de la série 43 en travaux neufs. 

Notamment devra être pris en compte le fait que le procédé SOPRASOLAR FIX EVO 

induit des sollicitations localisées sur l’élément porteur différentes des 

sollicitations réparties.  

En réfection, un ancien revêtement d’étanchéité conservé dans le cadre des 

dispositions prévues au DTU 43.5 ne peut pas servir de support direct aux plots 

SOPRASOLAR FIX EVO. Il y a lieu de refaire un nouveau revêtement d’étanchéité : 

- Soit mis en œuvre directement sur le revêtement existant conformément au chapitre 

6.3.2 

- Soit avec interposition d’un écran support de classe minimale C à 80°C 

conformément au chapitre 6.3.3, si l’isolant existant ne remplit pas les conditions 

des alinéas travaux neufs du chapitre 6.2  

- Soit avec mise en œuvre d’un nouvel isolant conformément au chapitre 6.3.3 et 

répondant aux conditions des alinéas du chapitre 6.2, si l’isolant existant ne remplit 

pas les conditions des alinéas travaux neufs du chapitre 6.2. 

Note importante : le procédé de rénovation selon le CPP « SYMBIOSE » de 

SOPREMA n’est pas autorisé en mise en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre 

du procédé SOPRASOLAR FIX EVO. (Le procédé symbiose consiste à rapporter en 

adhérence totale par soudage à la flamme de chalumeau une couche d’étanchéité sur 

l’ancien revêtement conservé, approprié et préparé)  
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6.3.2 Support de nouveau revêtement d’étanchéité 

Un nouveau revêtement d’étanchéité peut être mis en œuvre directement sur l’étanchéité 

conservée selon les préconisations du chapitre 7 dans le cas où il n’y a pas d’isolant 

existant, ou dans le cas où l’isolant existant remplit les conditions des alinéas du chapitre 

6.2 en travaux neufs et dans les limites apportées par le Document Technique d’Application 

ou l’Avis Technique ou le Cahier de Prescription de Pose du nouveau revêtement 

d’étanchéité.  

6.3.3 Support de panneaux isolant ou d’écran de protection 

Sur l’ancien revêtement conservé après diagnostic favorable selon la norme NF P 84-208 

(DTU 43.5), est mis en œuvre  

- un isolant dans les limites apportées par son Document Technique d’Application ou 

son Avis Technique ou son Cahier de Prescription de Pose  

- ou un écran de protection tel que défini au chapitre 6.2  

et le revêtement d’étanchéité compatible avec le procédé SOPRASOLAR FIX EVO tel que 

défini au chapitre 7. 
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7 Prescriptions relatives aux revêtements en partie courante 

7.1 Composition des revêtements d’étanchéité 

Le choix du type de revêtement est opéré en fonction de sa destination, de la nature de son 

support direct et peut être mis en œuvre :  

- en adhérence : le choix du type de revêtement est opéré dans le tableau du 

chapitre 7.2.1 (exemples donnés au tableau 6 du chapitre 14.2) 

- en semi-indépendance par auto-adhésivité : le choix du type de revêtement 

est opéré dans le tableau du chapitre 7.2.1. ou il sera installé un complexe bicouche 

SOPRASTICK SI4 avec ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3 décrit au chapitre 10.1 

qui sera alors mis en œuvre selon le Document Technique d’Application SOPRALENE 

STICK en substituant la feuille SOPRASTICK SI par la feuille SOPRASTICK SI4 

(exemples donnés aux tableaux 7 et 8 du chapitre 14.2) 

- fixé mécaniquement : le choix du type de revêtement est opéré dans le tableau 

du chapitre 7.2.1 (exemples donnés aux tableaux 5 et 8 du chapitre 14.2).  

Dans les zones de toitures équipées avec des modules photovoltaïques, les limites 

d’entraxe entre les fixations de la feuille d’étanchéité SOPRAFIX HP ou SOPRAFIX 

STICK, tout en restant conforme au Document Technique d’Application SOPRAFIX 

bicouche, ne pourra pas être supérieur à : 

 45 cm dans le sens transversal de la feuille d’étanchéité SOPRAFIX 

 30 cm dans le sens longitudinal de la feuille d’étanchéité SOPRAFIX 

Principe de détermination de la densité de fixation des feuilles SOPRAFIX dans les 

zones équipées de modules photovoltaïques: 

Quelle que soit la zone de vent d’implantation du projet, la densité de 

fixations de Pkft≥1280N de la feuille SOPRAFIX, sera calculée 

conformément au Document Technique d’Application SOPRAFIX Bicouche 

comme pour un bâtiment ouvert afin de déterminer la valeur d’entraxe entre 

fixation en lisière de lé d’étanchéité. Dans le sens longitudinal de la feuille, 

cette valeur ne pourra pas être supérieure à 30 cm et inférieure à 18 cm. 

Sur la base de cette valeur d’entraxe calculée pour les fixations en lisière, il 

conviendra de mettre en œuvre systématiquement une ligne de fixations 

complémentaires en milieux de lé installée selon les préconisations du 

Document Technique d’Application SOPRAFIX Bicouche. La valeur d’entraxe entre 

fixation à mi lé sera identique à la valeur d’entraxe entre fixation en lisière de lé. 

7.2 Mise en œuvre du revêtement d’étanchéité 

7.2.1 En travaux neufs 

La mise en œuvre des revêtements d’étanchéité est faite conformément aux Avis 

Techniques, Documents Techniques d’Application, Cahier de Prescription de Pose SOPREMA 

et SOLARDIS ci-après en prenant en compte les dispositions spécifiques du chapitre 7.1: 
 

REFERENCE (1) PROCEDE D’ETANCHEITE 

DTA 5/15-2453 ELASTOPHENE FLAM / SOPRALENE FLAM 

DTA 5/15-2445 SOPRALENE FLAM MONOCOUCHE 

DTA 5/14-2367 SOPRAFIX BICOUCHE 

DTA 5/10-2139 SOPRALENE STICK 

AT en cours de révision SOPRALENE FLAM JARDIN 

AT 21/15-52 SOPRASOLAR (Bicouche) 

CPP 05/224 F et additifs 
(ETN ALPHA CONTROLES) 

NOFIX RW 

(1) Référence des Avis Techniques ou Documents Techniques d’Application à vérifier auprès de SOLARDIS, de 
SOPREMA ou sur le site du CSTB http://evaluation.cstb.fr/rechercher/ 

http://evaluation.cstb.fr/rechercher/
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7.2.2 Cas particulier de la réfection 

Dans le cas de la réfection, la démarche est identique au chapitre 7.2.1 sous réserve que la 

faisabilité ait été validée par SOLARDIS (cf. chapitre 6.3).  

Dans le cas d’un isolant ou d’un écran de protection rapporté sur l’ancienne étanchéité (cf. 

chapitre 6.3), le revêtement du procédé SOPRASOLAR FIX EVO est mis en œuvre comme 

dans le cas des travaux neufs. 

7.2.3 Mise hors d’eau en fin de journée 

Pour le principe de la mise hors d'eau, se référer aux Avis Techniques, Documents 

Techniques d’Application ou Cahier de Prescription de Pose SOPREMA ou SOLARDIS visés 

au chapitre 7.2.1 du présent document. 

7.3 Mise en œuvre des plots SOPRASOLAR FIX EVO 

7.3.1 Calepinage et préparation de la toiture  

Le calepinage des plots SOPRASOLAR FIX EVO ainsi que des modules photovoltaïques est 

nécessaire et doit impérativement respecter une distance de 50 cm minimum entre le 

champ photovoltaïque et la périphérie de toiture. Les Documents Particuliers du Marché 

(DPM) peuvent définir les périphéries de toitures comme chemins de circulation. Dans ce 

cas, le Maître d'ouvrage veillera à ce que l’acrotère éventuel ait une fonction garde-corps ou 

à installer un garde-corps conforme à la réglementation, en rive et autour des ouvrages 

présentant des risques de chute. 

Indépendamment des zones comportant des ombres portées, les modules photovoltaïques 

ne peuvent pas être mis en œuvre aux endroits suivants : 

- dans une zone de 50 cm minimum en périphérie de toitures et ouvrages émergents 

tels que lanterneaux, coupoles, cheminées, joints de dilatation,…, 

- dans une zone de 50 cm minimum en périphérie d’équipements (VMC par exemple) 

et en laissant un accès de largeur minimale de 50 cm pour y accéder, 

- au niveau des noues sur au moins 1 m de part et d’autre du fil d’eau, ainsi que le 

pourtour des évacuations d’eaux pluviales sur une emprise globale de 1 m, 

- sur 0,25 m de part et d’autre de zones à rupture de pente (arrête faîtière par 

exemple), 

- au-dessus d’un joint de dilatation. 
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Figure 11 : Calepinage et préparation de la toiture (calepinage standard) 
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Figure 12 : Calepinage et préparation de la toiture (calepinage densifié) 
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Figure 13 : Principe de calepinage du procédé SOPRASOLAR FIX EVO en calepinage 

standard 
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Figure 14 : Principe de calepinage du procédé SOPRASOLAR FIX EVO en calepinage densifié 
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7.3.2 Soudage des plots SOPRASOLAR FIX EVO 

 Descriptif des plots 

Le plot SOPRASOLAR FIX EVO est constitué d'un plot réglable en polymère de Polyamide 

6 chargé 30% fibre de verre liaisonné mécaniquement à un PLASTRON SOPRASOLAR 

(voir chapitre 10.2) et permettent un réglage en hauteur par un système de filetage.  

Le plot SOPRASOLAR FIX EVO tel que défini au chapitre 10.2 est livré exclusivement par 

SOLARDIS sur chantier en tant que composant pré assemblé comportant le plastron et le 

plot polymère réglable.   

 Traçage 

Les membranes d’étanchéité SOPREMA sur lesquelles seront mis en œuvre les plots 

SOPRASOLAR FIX EVO présentent soit une surface sablée, soit une surface ardoisée soit 

une finition aluminium toutes résistantes aux UV.  

L'emplacement des plots doit être repéré par traçage au cordeau sur le revêtement 

d'étanchéité conformément aux informations fournies sur le plan d’exécution - calepinage 

des plots SOPRASOLAR FIX EVO établi par SOLARDIS.  

Le quadrillage obtenu lors de ce tracé sur la zone du champ photovoltaïque permet de 

positionner les plots : l'emplacement du centre de chaque plot est matérialisé par 

l'intersection des lignes tracées (voir les figures 16 et 17). 

Les entraxes entre les plots SOPRASOLAR FIX EVO et la densité en plots 

SOPRASOLAR FIX EVO sous chaque module sont définis sur les figures 1, 2 et 3 du 

chapitre 2 ainsi que sur les figures ci-dessous : 

  

Figure 15 : Implantation des plots 

SOPRASOLAR FIX EVO en calepinage 

standard (côtes en cm) 

Figure 15 bis : Implantation des plots 

SOPRASOLAR FIX EVO en calepinage 

densifié (côtes en cm) 

 Soudage du plastron des plots :  

 sur le revêtement d’étanchéité avec finition ardoisée ou sablée 

La mise en place des plots SOPRASOLAR FIX EVO doit impérativement être 

réalisée par l'entreprise ayant en charge la réalisation du lot couverture-

étanchéité du projet. 

Pour des toitures au-delà de 10% de pente, il conviendra de mettre en œuvre un système 

d’arrimage pour éviter le glissement des plots et des modules photovoltaïques le long du 

rampant (voir chapitre 14.5). 

 

 

= = 

Côtes en cm 
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Reflux local des paillettes du revêtement d'étanchéité 
sur le pourtour des plastrons 

Reflux local des paillettes du revêtement 
d'étanchéité et noyage des paillettes ardoisées 

  

Plastron chauffé au chalumeau 
Positionnement du plastron chauffé sur la zone 
noircie et chauffée du revêtement d'étanchéité 

Figure 16 : Soudage des plots SOPRASOLAR FIX EVO sur membrane d’étanchéité avec 

finition ardoisée ou sablée 

Sur un revêtement avec une finition ardoisée ou sablée, une fois les emplacements des 

plots repérés à l’aide d’une spatule, il est impératif de préparer l'adhésion des plastrons au 

revêtement d'étanchéité.  

La surface ardoisée ou sablée du revêtement d'étanchéité est noircie localement à 

l'intérieure des zones définies par le pourtour des plastrons repérés préalablement. Le 

noircissement du revêtement d'étanchéité est effectué  

- à la flamme de chalumeau  pour les surfaces avec finition sablée  

- à la flamme du chalumeau avec l'aide d'une spatule chauffée pour noyer les 

paillettes d'ardoises dans le revêtement pour les surfaces avec finition ardoisée. 

Le plastron de chaque plot doit alors être soudé en plein sur les zones noircies et chauffées 

au chalumeau (voir la Figure 16). 

 

        

Photos 5 : Technique de soudage des plots sur revêtement d’étanchéité ardoisé 

 

Trait de cordeau 

Trait de cordeau 

Trait de cordeau 

Trait de cordeau 

Trait de cordeau 

Trait de cordeau 
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Trait de cordeau 

Trait de cordeau 

Trait de cordeau 
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 sur le revêtement d’étanchéité avec feuille d’aluminium en surface 

  

Découper la feuille d’aluminium sur l’emprise du 
plastron du plot à l’aide d’un cutter  

Chauffer la partie découpée de la feuille 
d’aluminium de finition à l’aide du chalumeau  

  

Avec une spatule décoller la partie découpée et 

chauffée de la feuille d’aluminium 

Finir de retirer partie découpée de la feuille 

d’aluminium : le bitume doit être à nu 

  

Plastron chauffé au chalumeau 
Positionnement du plastron chauffé sur la zone 
noircie et chauffée du revêtement d'étanchéité 

Figure 17 : Soudage des plots SOPRASOLAR FIX EVO sur membrane d’étanchéité avec 

finition aluminium 

Sur un revêtement avec une finition aluminium, une fois les emplacements des plots 

repérés et la feuille d’aluminium découpée à l’aide d’un cutter, il convient de retirer la partie 

de feuille d’aluminium découpée en la chauffant à l’aide d’un chalumeau et en la décollant 

totalement à partir d’un des coins à l’aide d’une spatule et d’une pince.  

Le plastron de chaque plot doit alors être soudé en plein sur les zones noircies et chauffées 

au chalumeau (voir la Figure 17). 
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Trait de cordeau 

Trait de cordeau 
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Trait de cordeau 
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Trait de cordeau 

Trait de cordeau 
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Trait de cordeau 

Trait de cordeau 
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Trait de cordeau 

Trait de cordeau 
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7.4 Mise en œuvre des caches plots 

Chaque plot SOPRASOLAR FIX EVO se trouvant en extrémité de rangées de modules 

photovoltaïques sera recouvert par un cache plot : pour cela il suffit de venir poser le cache 

plot sur le plot SOPRASOLAR FIX EVO, la partie rectangulaire supérieure du cache plot 

devant venir s’insérer sur la forme du rail de la tête du plot SOPRASOLAR FIX EVO (Figure 

18). 

 

Figure 18 : Mise en œuvre du cache plot 

7.5 Mise en œuvre des modules photovoltaïques  

Le procédé SOPRASOLAR FIX EVO permet l'utilisation de modules photovoltaïques rigides 

(voir chapitre 10.4)  dans le respect des préconisations fournies par le fabricant de chaque 

module photovoltaïque concerné. 

La mise en œuvre se fait conformément : 

- à la notice de pose SOLARDIS, 

- aux plans de calepinage fournis par SOLARDIS.  

Suite à la mise en place des plots SOPRASOLAR FIX EVO et des caches plots, il convient 

de mettre en place les modules photovoltaïques. Il est impératif qu'aucun module 

photovoltaïque ne soit mis en œuvre sur des zones à rupture de pente ou sur un joint de 

dilatation. 

Les modules photovoltaïques doivent être positionnés sur les plots SOPRASOLAR FIX EVO 

en respectant les portes à faux définis sur la Figure 15 dans le cas d’un calepinage standard 

et le Figure 15 bis dans le cas d’un calepinage densifié. Suivant ces schémas, le jeu entre 

rangées de modules photovoltaïques sera de 2cm au minimum. 

Au besoin régler les plots SOPRASOLAR FIX EVO en hauteur en les dévissant de manière 

à ce que les modules reposent bien à plat sur les plots : au serrage des étiers, les modules 

ne doivent pas être vrillés ou gauchis. 

La connexion des modules photovoltaïques se fait conformément au chapitre 5.3, au fur et à 

mesure de la pose des modules photovoltaïques avant leur fixation sur les plots 

SOPRASOLAR FIX EVO. 

Les modules photovoltaïques sont fixés sur les plots SOPRASOLAR FIX EVO par 

l'intermédiaire d'étriers (voir chapitre 10.3): 

- finaux dans le cas de fixation des modules en extrémités de rangées de modules 

photovoltaïques soit sur les plots SOPRASOLAR FIX EVO protégés par un cache 

plot, 

- intermédiaires dans le cas où ils sont mis en œuvre entre 2 modules 

photovoltaïques. 

Les étriers finaux et intermédiaires se glissent dans la partie en forme de rail du plot 

SOPRASOLAR FIX EVO. Ils doivent être serrés sur les plots SOPRASOLAR FIX EVO et 

modules photovoltaïques avec un couple de serrage égal à 14 ± 2 N.m. 
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Les câbles électriques des modules ou des rallonges seront fixés à l’aide de colliers de 

serrage type Rilsan traités UV sur les plots SOPRASOLAR FIX EVO (voir photo 8 et 

chapitre 5.7) et/ou sur les modules photovoltaïques à l’aide de clip se fixant sur le retour du 

cadre aluminium des modules photovoltaïques (voir photo 9 chapitre 5.7) afin que ni les 

câbles, ni aucun connecteur ne reposent directement sur le revêtement 

d’étanchéité notamment pour que les câbles électriques ne reposent pas dans le 

plan ou les zones d’écoulement ou de rétention d’eau. 

IMPORTANT: 

IL EST INTERDIT DE MARCHER SUR LES MODULES PHOTOVOLTAIQUES 

  
 

  

Photo 6 : Mise en œuvre de l’étrier final sur le plot SOPRASOLAR FIX EVO protégé par un 

cache plot 

 

Photo 7 : Mise en œuvre de l’étrier intermédiaire sur le plot SOPRASOLAR FIX EVO sans 

cache plot 
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Photo 8 : Mise en œuvre des modules photovoltaïques 

 
 

Photo 9 : clip pour fixation des câbles au cadre des modules 

 

  

 

14±2N.m 

 



CPP SOPRASOLAR FIX EVO DT N °13/038_FR_ind_01 

 

 36/61 

8 Protection des parties courantes ou des chemins de circulation 

Il est toujours possible de prévoir au niveau du calepinage, des chemins de circulation en 

SOPRALENE FLAM 180 AR soudés en plein à la flamme sur la feuille apparente. 

9 Relevé d’étanchéité et ouvrage particuliers 

Ils seront conformes aux Avis Techniques, Documents Techniques d’Application et Cahiers 

de Prescription de Pose SOPREMA des procédés de surface courante du chapitre 7.2.1 du 

présent Cahier de Prescription de Pose SOPRASOLAR FIX EVO. 

10 Matériaux 

10.1 Feuilles d’étanchéité en partie courante 

Pour les compositions, présentations et caractéristiques des feuilles, se référer aux Avis 

Techniques, Documents Techniques d’Application et Cahiers de Prescription de Pose 

SOPREMA visés au chapitre 7.2.1 du présent Cahier de Prescription de Pose SOPRASOLAR 

FIX EVO ou aux éléments ci-après pour la feuille d’étanchéité SOPRASTICK SI4 : 

 

Tableau 2 : Composition de la feuille SOPRASTICK SI4 

 

Composition SOPRASTICK SI4 

Armature Composite polyester / verre - 180 g/m² 

Liant Bitume élastomère ETF 2 2300 g/m² environ 

Masse surfacique 3,6 kg/m² environ 

Face supérieure Film thermofusible 

Face inférieure 

Bandes auto-adhésives semi-continues 

protection par film siliconé détachable 

Pourcentage d’adhésivité ≥ 50% 

Galon de recouvrement Largeur minimale 60mm autoadhésif 

Epaisseur 2,5 mm minimum (hors autoadhésif) 

Dimensions des rouleaux 7 m x 1 m 

Masse des rouleaux 25 kg environ 
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Tableau 3: Caractéristiques de la feuille SOPRASTICK SI4 

 

Caractéristiques * VLF 

Force maximale à rupture en traction (EN 12311-1): 

-  Longitudinale 

-  Transversale 

 

550 N / 5 cm 

400 N / 5 cm 

Allongement à la rupture (EN 12311-1): 

-  Longitudinal 

-  Transversal 

 

30 % 

30 % 

Température limite de souplesse à froid (EN 1109) : 

- Etat neuf  

- Etat vieilli (6 mois à 70°C) (guide UEAtc de décembre 2001) 

 

Pas de fissure à -16 °C 

Pas de fissure à -1°C 

Tenue à la chaleur (EN 1110) : 

- Etat neuf  

- Etat vieilli (6 mois à 70°C) (guide UEAtc de décembre 2001) 

 

+ 100 °C 

+ 90 °C 

Stabilité dimensionnelle (retrait libre) (EN 1107-1) 0,4 % 

Résistance au poinçonnement statique du système (NF P 84-

352 et FIT) avec feuille de 2° couche apparente 

ELASTOPHENE FLAM 25 ART3 : classe L 

L4 (≥25 kg) 

Résistance au poinçonnement dynamique du système (NF P 

84-352 et FIT) avec feuille de 2° couche apparente 

ELASTOPHENE FLAM 25 ART3 : classe D 

D3 (≥20 J) 

Résistance au poinçonnement statique  

(EN 12730 :2001) méthode A 
20 kg 

Résistance à la déchirure au clou (EN 12310-1): 200 N 

La feuille ELASTOPHENE FLAM 25 ART3 est définie dans le Document Technique 

d’Application du SOPRAFIX BICOUCHE de SOPREMA 
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10.2 Le plot SOPRASOLAR FIX EVO 

Les plots SOPRASOLAR FIX EVO permettent de liaisonner les modules photovoltaïques au 

revêtement d’étanchéité. Réglable avec un débattement permettant d'obtenir une hauteur 

finale variant de 120 à 160 mm, ils sont préassemblés en usine et composés des éléments 

suivants : 

 

 

SOLARDIS est le fournisseur exclusif du plot breveté SOPRASOLAR FIX EVO. Ce 

dernier est livré sur chantier entièrement assemblé. 

 
 

Item Désignation Quantité Matériau 

1 Embase et tête réglables 1 Polyamide 6 chargé à 30% de fibres de verre 

2 Plastron SOPRASOLAR 1 SEBS avec armature polyester non-tissé 

3 Vis métaux M6×20 TX30 4 inox A2 

4 Écrou borgne frein M6 4 inox A2 

5 Rondelle 24×6,4×1,2 4 inox A2 

6 Rondelle 40×6×1,2 4 Acier galvanisé 

7 Rondelle GROWER M6 4 inox A2 
 

Figure 19 – Plot SOPRASOLAR FIX EVO 

Plastron SOPRASOLAR 

Fixation mécanique  

plastron - embase 

Partie polymère PA6GF30 
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10.2.1 Plastron SOPRASOLAR 

De dimensions 300×300 mm, ce plastron est découpé dans une membrane de bitume 

SOPRALENE FLAM 250 PLASTRON SOPRASOLAR de SOPREMA d'épaisseur minimale 

4,7 mm constituée d'une armature en polyester non-tissé de 250 g/m² et d'un mélange de 

bitume polymère thermoplastique SEBS. 

Le plastron est autoprotégé par paillettes d'ardoise noire. La face inférieure du plastron 

comporte un film thermofusible pour pouvoir être soudé sur le revêtement d'étanchéité 

après que ce dernier ait été préalablement préparé conformément au chapitre 7.3.2. 

 

PLASTRON SOPRASOLAR 

Composition 

Armature Polyester non-tissé 250g/m² 

Liant 
Mélange de bitume et de polymères 

thermoplastiques SEBS 

Dimensions 300±1 mm x 300±1 mm 

Epaisseur minimale (sur ardoises) 4,7 mm 

Masse (indicative) 0,6 kg 

Face supérieure Paillette d’ardoises noires 

Face inférieure Film Thermofusible 

Caractéristiques (VLF*) 

Force maximale à rupture en traction (EN 12311-1) 

- Longitudinale 

- Transversale 

 

800 N / 5 cm 

800 N / 5 cm 

Allongement à la rupture (EN 12311-1) 

- Longitudinal 

- Transversal 

 

40% 

40% 

Résistance à la déchirure au clou (EN 12310-1) 

- Longitudinale 

- Transversale 

 

250 N 

250 N 

Pliabilité à froid à neuf (EN 1109) Pas de fissure à -10°C 

Tenue à la chaleur à neuf (EN 1110) 95°C 

Résistance au poinçonnement statique (NF P 84-352) 25 kg (L4) 

Résistance au poinçonnement dynamique (NF P 84-353) 20 J (D3) 

Résistance au pelage avec membrane d’étanchéité 
SOPRALENE FLAM 180 AR (EN 12316-1) 

- Etat neuf 

- Etat vieilli (28 jours à 80°C) 

 

 

100 N / 5 cm 

100 N / 5 cm 

* Valeur Limite du Fabricant : valeur susceptible d’être fournie dans le cadre du système qualité 

 

10.2.2 Partie réglable du plot SOPRASOLAR FIX EVO 

La partie réglable du plot SOPRASOLAR FIX EVO est mis en forme par procédé d’injection 

plastique de granulés de Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre. 
  

Caractéristiques Norme Unités Valeurs 

Densité ISO 1183 g/cm3 1,35 

Absorption d’eau ISO 15512 % 0,1 

Contrainte à la rupture ISO 527-2/1A MPa 160 

Allongement à la rupture ISO 527-2/1A % 2,7 

Module de flexion ISO 178 MPa 8750 
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EMBASE (POLYAMIDE 6 CHARGE A 30% FIBRE DE VERRE) 

Liaisonnée au plastron par des vis M6 × 20 TX30 en acier inox A2, des rondelles de 

diamètre extérieur 24 mm en acier inox A2, des rondelles GROWER M6 en inox A2, des 

rondelles 40 × 6 × 1,2 en acier galvanisé et d'écrous borgnes frein M6 en acier inox A2, 

cette partie permet de liaisonner la tête du plot et le plastron SOPRASOLAR tout en 

permettant d'ajuster un réglage en hauteur du plot de 40 mm. De 250 mm de côté, de 

hauteur 46 mm et d'épaisseur 2,5 mm, elle comporte 4 orifices de Ø 8 mm pour la fixation 

au plastron SOPRASOLAR. La liaison entre la partie horizontale et la partie verticale est 

renforcée par 20 nervures principales et 4 nervures intermédiaires. 

TETE (POLYAMIDE 6 CHARGE A 30% FIBRE DE VERRE) 

De hauteur totale 116mm, elle comprend une partie inférieure cylindrique de diamètre 

73mm et une partie supérieure en forme de rail de longueur 120mm et de largeur 46mm 

pouvant accueillir les fixations de maintien du module photovoltaïque et présente 2 ailettes 

latérales pour fixer les câbles électriques, cette partie est vissée dans l'embase afin de 

régler la hauteur totale du plot. Une butée de fin de course permet de ne pas désolidariser 

la tête de l'embase lors du dévissage sur chantier. 

10.2.3 Le cache plot 

Le cache plot est constitué d’une membrane d’étanchéité TPO non armée de 1,2mm 

d’épaisseur qui permet de protéger le plot SOPRASOLAR FIX EVO du rayonnement UV 

solaire. Il est en forme de soufflet extensible et compressible afin de toujours couvrir la 

totalité de la partie en PA6 GF30 du plot SOPRASOLAR FIX EVO et ce, quelle que soit la 

position de la tête du plot : totalement vissée ou totalement dévissée ou partiellement 

vissée. 

Le cache plot possède une découpe en croix sur sa partie supérieure afin de pouvoir 

positionner les étriers finaux sur la tête du plot SOPRASOLAR FIX EVO. 

 

  

Figure 20 : cache plot SOPRASOLAR FIX EVO 

CARACTERISTIQUES 

Force maximale en traction (EN 12311-2) 

- Longitudinale 

- Transversale 

 

16 N/mm² 

15 N/mm² 

Allongement à force maximale (EN 12311-2) 

- Longitudinal 

- Transversal 

 

700 % 

700 % 

Souplesse à basse température (EN 495-5) -40°C 

Résistance à la charge statique (EN 12730/B) ≥ 25 kg 

Résistance à l’impact (EN12691-B) 1000mm 

 

Découpe en croix 
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10.3 Fixations des modules photovoltaïques : les étriers 

Ces pièces permettent de fixer les modules photovoltaïques aux plots SOPRASOLAR FIX 

EVO. Selon leur position sur l'installation, deux sortes d'étriers peuvent être mis en œuvre : 

10.3.1 Les étriers intermédiaires 

Ce type d'étrier est mis en œuvre entre deux modules photovoltaïques adjacents et permet 

l'obtention d'un espacement entre modules photovoltaïques de 19 mm. De section en forme 

de U, ils sont d'épaisseur 2 mm et comportent un perçage de diamètre 8 mm sur leur fond. 

Chaque étrier est fourni préassemblé avec une vis CHC M8 × 20 en acier inox A2 associée à 

un écrou prisonnier en acier inox A2 et une rondelle crantée. 

 

   

Figure 21 : Etrier intermédiaire 

10.3.2 Les étriers finaux 

Ce type d'étrier est mis en œuvre en extrémité de rangées de modules photovoltaïques.  

Ils sont d'épaisseur 2 mm et comportent un perçage de diamètre 8 mm sur leur fond. 

Chaque étrier est fourni préassemblé avec une vis CHC M8 × 20 en acier inox A2 associée à 

un écrou prisonnier en acier inox A2 et une rondelle crantée. 

 

      

Figure 22 : Etrier final 



CPP SOPRASOLAR FIX EVO DT N °13/038_FR_ind_01 

 

 42/61 

10.4 Les modules photovoltaïques 

Tous les modules photovoltaïques mis en œuvre avec le système SOPRASOLAR FIX EVO 

doivent justifier de leur conformité aux normes suivantes : 

- IEC 61646, IEC 61730 et comme étant de classe de sécurité électrique II pour les 

modules couches minces 

- IEC 61215, IEC 61730 et comme étant de classe de sécurité électrique II pour les 

modules au silicium cristallin. 

et être associés à une notice de mise en œuvre précisant notamment le type et le mode de 

fixation du module ainsi que la position des fixations sur le cadre du module photovoltaïque. 

Les modules photovoltaïques seront fixés au minimum à l’aide de 4 étriers intermédiaires 

et/ou finaux dont la position sur le cadre des modules doit respecter les préconisations du 

présent Cahier de Prescription de Pose (chapitre 7.3.2 et figures 15 et 15 bis). 

L’installation photovoltaïque devra faire l’objet d’un contrat de maintenance préventive 

(nettoyage) comportant au moins 2 visites annuelles. (voir chapitre 3.6.1). 

Pour le procédé SOPRASOLAR FIX EVO, SOLARDIS peut fournir les modules validés 

suivants : 

- REC xxx PE (fabrication Singapour) 

- REC xxx TP (fabrication Singapour) 

- VOLTEC SOLAR VSPS-L-xxx (fabrication France) 

- VOLTEC SOLAR VSMS-J-xxx (fabrication France) 

- SUNPOWER SPR-X21 (fabrication Europe / Asie) 

SOLARDIS se réserve la possibilité de qualifier d’autres modules photovoltaïques pour le 

procédé SOPRASOLAR FIX EVO sur la base des critères du présent document. 



CPP SOPRASOLAR FIX EVO DT N °13/038_FR_ind_01 

 

 43/61 

10.4.1 Les modules photovoltaïques REC 

 Référence des certificats IEC 61215 et 61730 : PV 40039382 du VDE 

 Référence du certificat IEC 61701 brouillard salin : PV 60090791 du TÜV Rheinland 

 Référence du certificat IEC 62716 corrosion ammoniaque : PV 213778-ET2-1 du VDE 

 Limite de charge à 5400 Pa sur la face avant 

 REC PE 

240 245 250 255 260 265 

Pmpp (Wc) 240 245 250 255 260 265 

Uco (V) 36,8 37,1 37,4 37,6 37,8 38,1 

Umpp (V) 29,7 30,1 30,2 30,5 30,7 30,9 

Icc (A) 8,75 8,80 8,86 8,95 9,01 9,08 

Impp (A) 8,17 8,23 8,30 8,42 8,50 8,58 

αT [Pmpp] (%/°C) -0,40 

αT [Uco] (%/°C) -0,27 

αT [Icc] (%/°C) 0,024 

Avec :  

Pmpp : Puissance au point de Puissance Maximum (-0/+5Wc) 

Uoc : Tension à circuit ouvert 

Umpp : Tension nominale au point de Puissance Maximum 

Icc : Courant de court-circuit 

Impp : Courant nominal au point de Puissance Maximum 

αT (Pmpp) : Coefficient de température pour la Puissance Maximum 

αT (Uoc) : Coefficient de température pour la tension en circuit ouvert 

αT (Icc) : Coefficient de température pour l’intensité de court-circuit 

 

Caractéristiques dimensionnelles  

Référence REC PEAK ENERGY 

Dimensions hors tout (mm) 1 665 x 991 x 38 

Surface hors tout (m²) 1,65 

Surface d’entrée (m²) 1,63 

Masse (kg) 18 

Masse spécifique (kg/m²)  10,9 
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 Référence des certificats IEC 61215 et 61730 : PV 40039382 du VDE 

 Référence du certificat IEC 61701 brouillard salin : PV 206747-ET2-1 du VDE 

 Référence du certificat IEC 62716 corrosion ammoniaque : PV 213778-ET2-1 du VDE 

 Limite de charge à 5400 Pa sur la face avant 

 REC TP 

265 270 275 280 285 

Pmpp (Wc) 265 270 275 280 285 

Uco (V) 38,3 38,6 38,8 39,2 39,5 

Umpp (V) 31,1 31,2 31,4 31,9 32,1 

Icc (A) 9,21 9,29 9,40 9,44 9,54 

Impp (A) 8,53 8,66 8,76 8,78 8,90 

αT [Pmpp] (%/°C) -0,39 

αT [Uco] (%/°C) -0,31 

αT [Icc] (%/°C) 0,045 

Avec :  

Pmpp : Puissance au point de Puissance Maximum (-0/+5Wc) 

Uoc : Tension à circuit ouvert 

Umpp : Tension nominale au point de Puissance Maximum 

Icc : Courant de court-circuit 

Impp : Courant nominal au point de Puissance Maximum 

αT (Pmpp) : Coefficient de température pour la Puissance Maximum 

αT (Uoc) : Coefficient de température pour la tension en circuit ouvert 

αT (Icc) : Coefficient de température pour l’intensité de court-circuit 

 

Caractéristiques dimensionnelles  

Référence REC TWIN PEAK 

Dimensions hors tout (mm) 1 665 x 991 x 38 

Surface hors tout (m²) 1,65 

Surface d’entrée (m²) 1,63 

Masse (kg) 18 

Masse spécifique (kg/m²)  10,9 
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10.4.2 Les modules photovoltaïques VOLTEC SOLAR 

 Référence des certificats IEC 61215 et 61730 : CC0071-20131022 de Certisolis. 

 Limite de charge à 5400 Pa sur la face avant 

 VSPS-K- 

Pmpp (Wc) 260 265 270 275 

Uco (V) 37,8 38,1 38,5 38,8 

Umpp (V) 30,5 30,7 30,9 31,3 

Icc (A) 9,07 9,19 9,26 9,37 

Impp (A) 8,58 8,69 8,79 8,87 

αT [Pmpp] (%/°C) -0,409 

αT [Uco] (%/°C) -0,332 

αT [Icc] (%/°C) 0,052 

Avec :  

Pmpp : Puissance au point de Puissance Maximum (-0/+5Wc) 

Uoc : Tension à circuit ouvert 

Umpp : Tension nominale au point de Puissance Maximum 

Icc : Courant de court-circuit 

Impp : Courant nominal au point de Puissance Maximum 

αT (Pmpp) : Coefficient de température pour la Puissance Maximum 

αT (Uoc) : Coefficient de température pour la tension en circuit ouvert 

αT (Icc) : Coefficient de température pour l’intensité de court-circuit 

 

Caractéristiques dimensionnelles 

Référence VSPS-K- 

Dimensions hors tout (mm) 1 660 x 998 x 42 

Surface hors tout (m²) 1,66 

Masse (kg) 18 

Masse spécifique (kg/m²) 10,9 
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 Référence des certificats IEC 61215 et 61730 : CC0070-20131022 de Certisolis. 

 Limite de charge à 5400 Pa sur la face avant 

 

 VSMS-J- 

Pmpp (Wc) 270 275 280 285 290 295 300 

Uco (V) 38,5 38,8 39,2 39,5 39,8 40,5 39,3 

Umpp (V) 31,0 31,3 31,6 31,9 32,2 32,6 31,8 

Icc (A) 9,26 9,34 9,42 9,49 9,58 9,7 10 

Impp (A) 8,80 8,88 8,95 9,01 9,10 9,12 9,48 

αT [Pmpp] (%/°C) -0,395 

αT [Uco] (%/°C) -0,293 

αT [Icc] (%/°C) 0,027 

Avec :  

Pmpp : Puissance au point de Puissance Maximum (-0/+5Wc) 

Uoc : Tension à circuit ouvert 

Umpp : Tension nominale au point de Puissance Maximum 

Icc : Courant de court-circuit 

Impp : Courant nominal au point de Puissance Maximum 

αT (Pmpp) : Coefficient de température pour la Puissance Maximum 

αT (Uoc) : Coefficient de température pour la tension en circuit ouvert 

αT (Icc) : Coefficient de température pour l’intensité de court-circuit 

 

Caractéristiques dimensionnelles 

Référence VSMS-J- 

Dimensions hors tout (mm) 1 660 x 998 x 42 

Surface hors tout (m²) 1,66 

Masse (kg) 18 

Masse spécifique (kg/m²) 10,9 
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10.4.3 Les modules photovoltaïques SUNPOWER 

 Référence du certificat IEC 61215 : PV 60107326 du TÜV 

 Référence du certificat IEC 61730 : PV 60107333 du TÜV 

 Référence du certificat IEC 61701 brouillard salin : PV 60108075 du TÜV  

 Référence du certificat IEC 62716 corrosion ammoniaque: PV 60108103 du TÜV 

 Limite de charge à 5400 Pa sur la face avant 

 SUNPOWER SPR-X21- 

335 345 

Pmpp (Wc) 335 345 

Uco (V) 67,9 68,2 

Umpp (V) 57,3 57,3 

Icc (A) 6,23 6,39 

Impp (A) 5,85 6,02 

αT [Pmpp] (%/°C) -0,30 

αT [Uco] (mV/°C) -167,4 

αT [Icc] (mA/°C) 3,5 

Avec :  

Pmpp : Puissance au point de Puissance Maximum (-0/+5Wc) 

Uoc : Tension à circuit ouvert 

Umpp : Tension nominale au point de Puissance Maximum 

Icc : Courant de court-circuit 

Impp : Courant nominal au point de Puissance Maximum 

αT (Pmpp) : Coefficient de température pour la Puissance Maximum 

αT (Uoc) : Coefficient de température pour la tension en circuit ouvert 

αT (Icc) : Coefficient de température pour l’intensité de court-circuit 

 

Caractéristiques dimensionnelles 

Référence SUNPOWER SPR-X21 

Dimensions hors tout (mm) 1559 x 1046 x 46 

Surface hors tout (m²) 1,63 

Masse (kg) 18,6 

Masse spécifique (kg/m²) 11,4 
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10.5 Autres matériaux 

10.5.1 Primaire ou enduits d’imprégnation 

 SOPRADERE : mélange de base bitumineuse et de solvants volatils, avec incorporation 
d’additifs améliorant l’adhésivité. Extrait sec 40% - conforme aux normes - DTU série 43 

 ELASTOCOL 500 : mélange de base bitume élastomère et de solvants volatils, avec 

incorporation d’additifs améliorant l’adhésivité. Extrait sec 40 % - conforme aux normes - 
DTU de la série 43 ; 

 AQUADERE : émulsion de bitume sans solvant. Extrait sec 42% - conforme aux normes 

- DTU série 43. 

10.5.2 Bitume EAC 

Bitume EAC sans bitume oxydé bénéficiant d’un Avis Technique validant son utilisation pour 

les revêtements d’étanchéité définis au chapitre 7.2.1 ou EAC NEO.  

10.5.3 Ecran de semi-indépendance (sur maçonnerie, béton cellulaire, 
ancienne étanchéité autoprotégée) 

L’écran de semi-indépendance est l’AERISOL FLAM : composé d’un Voile de verre HR 

perforé, d’un film thermofusible sur les deux faces, de 1 mm d’épaisseur, et dont la 

perforation est définie par la norme NF P 84-204-1-2 (DTU 43.1). 

10.5.4 Sous couche fixée (sur bois et panneaux dérivés du bois, 

ancienne étanchéité autoprotégée) 

Il s’agit d’une feuille d’étanchéité SOPRAFIX HP de chez SOPREMA qui sera mise en 

œuvre conformément au Document Technique d’Application SOPRAFIX BICOUCHE. 

10.5.5 Pare-Vapeurs 

Le pare-vapeur est conforme aux spécifications des normes NF DTU de la série 43 et le 

choix du pare-vapeur ainsi que son principe de mise en œuvre se fait conformément au 

Document Technique d’Application, ou l’Avis Technique ou le Cahier de Prescription de Pose 

du procédé d’étanchéité (voir chapitre 7.2.1) mis en œuvre dans le cadre du procédé 

SOPRASOLAR FIX EVO. 

10.5.6 Autres matériaux en feuilles 

Il convient de se référer au Document Technique d’Application « ELASTOPHENE FLAM – 

SOPRALENE FLAM » de SOPREMA et l’Avis Technique « SOPRAJOINT » de SOPREMA. 
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11 Fabrication - contrôle en usine - assurance qualité 

11.1 Le plastron SOPRASOLAR 

Les feuilles bitumineuses sont produites par la société SOPREMA dans son usine de 

Strasbourg certifiée ISO 9001 et ISO 14001.  

Les feuilles sous forme de rouleau sont ensuite découpées en bobinots et les bobinots en 

plastron de 300 mm x 300mm sur le site d’assemblage des plots chez le fournisseur validé 

par SOLARDIS. 

La nomenclature des contrôles internes de fabrication est indiquée au tableau ci-dessous : 

 

Type de contrôle Fréquence 

Sur matières premières 

Bitume de base : 

- pénétration à 25 °C 

- mélange témoin 

Elastomère : granulométrie – GPC 

Armatures : 

- traction 

- poids 

 

 

1 certificat / livraison 

1 / semaine 

1 certificat / livraison 

 

1 certificat / livraison 

1 certificat / livraison 

Sur bitume modifié 

TBA – image UV 

 

1 / poste / machine 

Sur produits finis 

Epaisseur – longueur – largeur – poids 

Tenue à la chaleur 

Pliage à froid 

Retrait libre 

Caractéristiques mécaniques 

Vieillissement 

 

Permanent 

1 / poste / machine 

1 / machine 

1 / semaine 

1 / semaine 

2 / an (sur produits de type similaire) 
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11.2 Le système de montage 

 Les parties en polyamide 6 chargé 30% fibre de verre des plots SOPRASOLAR FIX EVO 

(embase + tête) sont réalisées par injection plastique sur des presses à injecter selon les 

plans de la société SOLARDIS par l'entreprise ALLAINE S.A à Miribel en France. La partie 

polymère est assemblée avec le plastron SOPRASOLAR sur le même site, en ligne, à 

l’aide d’un procédé industriel semi-automatisé. 

Lors de la fabrication, des contrôles : 

- de conformité matière sont réalisés à chaque réception de lot (certificat de 

conformité fournisseur), 

- dimensionnels, fonctionnels, visuels sont effectués en début de poste et toutes les 2 

heures (140 pièces), 

- de résistance mécanique en traction (vitesse de traction de 250 mm/min et 

température d’essai 23°C) sont réalisés sur 12 échantillons de chaque lot fabriqué 

dont 6 sont prélevés en début de production et 6 en fin de production. Les essais 

sont réalisés par un laboratoire indépendant et accrédité par tierce partie et les 

résultats sont consignés chez le fournisseur et chez SOLARDIS, 

- de conditionnement à chaque palette. 

Pour le suivi de traçabilité : 

- un dateur indiquant année et mois de fabrication est présent sur l’embase et la tête 

de chaque plot, 

- chaque carton de 20 plots SOPRASOLAR FIX EVO comporte une étiquette 

comportant la référence et la dénomination du plot ainsi que la date de 

conditionnement et le numéro d’équipe ayant fabriqué les plots. Les cartons sont 

livrés par palettes de 8 cartons au maximum 

 Les caches plots sont fabriqués en France par la société EMAIREL S.A. certifiée ISO 

90001-2008 approuvée par SOLARDIS exclusivement pour SOLARDIS par procédé de 

thermoformage sur des presses de thermoformage selon les plans validés par 

SOLARDIS. 

Lors de la fabrication, des contrôles : 

- de conformité matière sont réalisés à chaque réception de lot (certificat de 

conformité fournisseur), 

- visuels sont effectués sur 100% des pièces  

 Les étriers finaux et intermédiaires sont réalisés par extrusion d’aluminium selon les 

plans de la société IPS-Tec GmbH par l’entreprise IPS-Tec GmbH certifiée ISO 9001 : 

2008 à Neukirchen. 

Lors de la fabrication des contrôles dimensionnels (longueur des étriers, position et 

diamètre des trous de passage des vis) sont effectués sur un prélèvement aléatoire de 

pièce dont la quantité varie en fonction de la taille des lots de production. 

11.3 Les feuilles bitumineuses (pare-vapeur et revêtement 

d’étanchéité) 

Les revêtements d’étanchéité et les pare-vapeurs sont fabriqués par l’entreprise 

SOPREMA conformément aux descriptions des Avis Techniques, Documents Techniques 

d’Application et Cahiers de Prescription de Pose les concernant (voir chapitre 7.2.1). 

 Feuille d’étanchéité SOPRASTICK SI4 

La feuille est produite par la Société SOPREMA SAS dans ses usines sous système 

d’assurance de la qualité conforme à la norme ISO 9001 et un système de management 

environnement conforme à la norme ISO 14 001. 

Le liant préparé en usine est maintenu à 200 °C et dirigé vers les machines d’enduction. 

Certaines armatures non-tissées et composites sont imprégnées en bitume oxydé, puis 

enduites entre deux cylindres de réglage d’épaisseur. La feuille est ensuite refroidie, puis 

enroulée à dimensions. Les contrôles effectués et leur fréquence sont réalisés selon la 

gamme suivante : 
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Type de contrôle Fréquence 

Sur matières premières 

Bitume de base : 

- pénétration à 25 °C 

- mélange témoin 

Elastomère : granulométrie – GPC 

Armatures : 

- traction 

- poids 

 

 

1 certificat / livraison 

1 / semaine 

1 certificat / livraison 

 

1 certificat / livraison 

1 certificat / livraison 

Sur bitume modifié 

TBA – pénétration à 25°C – image UV 

 

1 / poste / machine 

Sur produits finis 

Défaut d’aspect 

Epaisseur – longueur – largeur – lisière – poids  

Rectitude 

Masse surfacique 

Tenue à la chaleur 

Pliage à froid 

Retrait libre 

Caractéristiques mécaniques 

Vieillissement 

Déchirure au clou 

Conforme à la NF EN 13707 

Guide UEAtc pour les vieillissements 
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12 Résultats expérimentaux 

 Essais de résistance à l'arrachement de la soudure du plastron SOPRASOLAR sur le 

revêtement d'étanchéité SOPRALENE FLAM 180 AR et SOPRALENE FLAM 180 ALU selon 

un protocole de la norme NF P 98-282 "Essais relatifs aux chaussées - Produits 

d'étanchéité pour ouvrages d'art - Mesure d'adhérence des produits au support - Essai en 

laboratoire ou insitu à vitesse de traction contrôlée" réalisés par MECASEM (rapports n° 

OS/14/2230, OS/15/0895, 16-0341-OS-END, 16-0548-OS-END). 

 Essais de résistance à neuf en traction et compression réalisés par le CETIM-CERMAT 

(rapports PV_MAT0000851-1, PV_MAT0006290, PV_MAT0000851-5, PV_MAT0000851-2, 

PV_MAT0000851-4, PV_MAT0000851-6) et MECASEM (rapport n° OS/14/2214) sur des 

plots SOPRASOLAR FIX EVO soudés au revêtement SOPRALENE FLAM 180 AR. 

 Essais de résistance, après vieillissement thermique accéléré sur des plots SOPRASOLAR 

FIX EVO soudés au revêtement SOPRALENE FLAM 180 AR, en traction et compression 

réalisés par MECASEM (rapport n° OS/14/2214). 

 Essais de résistance, après vieillissement thermique et UV accéléré sur les plots 

SOPRASOLAR FIX EVO, en traction réalisés par le CETIM-CERMAT (rapports 

PV_MAT0004239_2 et PV_MAT0006239_3). 

 Essai de résistance à neuf en cisaillement réalisé par MECASEM (rapport n° 

OS/14/2211indA) sur des plots SOPRASOLAR FIX EVO soudés au revêtement SOPRALENE 

FLAM 180 AR. 

 Le plot SOPRASOLAR FIX EVO a été testé en fatigue sous chargement ascendant répété 

par MECASEM (rapports d’essais n° 16-1592-OS-END-B). 

 Le procédé photovoltaïque SOPRASOLAR FIX EVO a été testé par le CEBTP selon la norme 

NF EN 12179 pour un essai de résistance à la pression du vent (rapports d’essais n° 

BEB1.D.4034-1). 

 Rapport de classement au feu BRooft3 n°17840B établi par le WARRINGTONFIREGENT 

selon la norme EN 13501-5 : SOPRAFIX HP + SOPRALENE FLAM 180 AR FE avec modules 

photovoltaïques SILLIA 60P à champ continu fixés sur plot SOPRASOLAR FIX EVO. 

13 Références 

Le procédé est mis en œuvre depuis 3 ans. Cela représente environ 200 000 plots 

SOPRASOLAR FIX EVO installés pour 30 MWc de modules photovoltaïques et environ 

350 000m² de surface courante de toiture couverte. 

14 Tableaux et figures 

14.1 Guide de choix des matériaux 

Tableau 4: Expositions atmosphériques autorisées pour le procédé SOPRASOLAR 

FIX EVO en fonction du module photovoltaïque 
 

Référence produit 

Atmosphères extérieures 

Rurale 
non 

polluée 

Industrielle ou urbaine Marine (distance du littoral) 

Spéciale 
Normale Sévère 

20 km  
à 10 km 

10 km  
à 3 km 

< à 3km* Mixte 

Plot  
SOPRASOLAR FIX EVO 

X X (1) X X (1) (1) (1) 

Module REC xxx PE X X (2) X X (2) (2) (2) 

Module REC xxx TP X X (2) X X (2) (2) (2) 

Module TARKA VSPS-K- X X - - - - - - 
Module TARKA VSMS-J- X X - - - - - - 

Module SPR-X21 X X (2) X X (2) (2) (2) 

Les atmosphères extérieures sont définies dans l’annexe A à la norme NF P24-351 et dans le cahier 3194 du CSTB  

X : cas d’emploi autorisé 

* : à l’exclusion du front de mer 

(1) : sur étude spécifique et soumis à accord de SOLARDIS 

(2) : sur étude spécifique et soumis à accord du fabricant du module photovoltaïque 
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14.2 Revêtement d’étanchéité en partie courante 

 

Tableau 5 : Exemple de revêtement bicouche apparent fixé mécaniquement 

 

 

Elément 
porteur (1) 

Support direct du revêtement 

Revêtement 

Fixé mécaniquement autoprotégé apparent (2) 

Bicouche (1) 

Type F (4) =  
 

SOPRAFIX HP (4) 

+  

SOPRALENE FLAM 180 AR / AR Fe / ALU* 

ou 

SOPRASOLAR CAP  

ou  

SOPRALENE FLAM UNILAY AR 
+  

PLOT SOPRASOLAR FIX EVO 

 

Maçonnerie 
 
Béton 
cellulaire 
autoclavé 
 
Bois 
 
Panneaux à 
base de 
bois 

Maçonnerie (cf DTA Soprafix bicouche 
§3.2 pour exclusions) 

F 

Béton cellulaire autoclavé F 

Bois et panneaux à base de bois F 

Perlite expansée fibrée (5) F 

Laine minérale classe C (5) F sauf sur béton cellulaire 

Polyuréthane (5) F 

Polyisocyanurate (5) F 

Polystyrène expansé (5) F (3) 

Anciens revêtements sans isolant ou 
avec isolant existant conforme au §5.2 

(7) 

Asphalte  F 

Bitumineux semi-indépendant ou 
adhérent autoprotégé métal / minéral 

F 

Enduit pâteux, ciment volcanique Ecran Alu/VV VAPOBAC + F 

Membrane synthétique (6) Ecran Alu/VV VAPOBAC + F 

Anciens revêtements avec isolant 
existant non conforme au §5.2 

(7) 

Asphalte ou bitumineux (8) + E 

Membrane synthétique (6) Ecran Alu/VV VAPOBAC + F 

Tôles 
d’acier 
nervurées 

Perlite expansée fibrée (5) F 

Laine minérale classe C (5) F 

Polyisocyanurate (5) F 

Polystyrène expansé (5) ELASTOPHENE 25 AR + F 

Anciens revêtements avec isolant 
existant conforme au §5.2 

(7) 

Asphalte F 

Bitumineux semi-indépendant ou 
adhérent autoprotégé métal / minéral 

F 

Membrane synthétique (6) Ecran Alu/VV VAPOBAC + F 

Anciens revêtements avec isolant 
existant non conforme au §5.2 

(7) 

Asphalte ou bitumineux (8) + F 

Membrane synthétique Ecran Alu/VV VAPOBAC + F 
(1) Les pentes admissibles sont celles admises par l’élément porteur considéré, limitées à 60% en raison de la mise en œuvre 
des plots SOPRASOLAR FIX EVO en adhérence sur le revêtement. Pente nulle autorisée sur support maçonnerie et béton 

cellulaire autoclavé. Pente conforme aux DTU 43.3 et 43.4 pour les autres supports. Cf chapitre 2 tableau 1 et 5.1 

(2) Avec ligne de fixation complémentaire en milieux de lés. Se référer à l’AT Soprafix bicouche pour le calcul des densités et 

espacement entre les fixations 

(3) Dans ce cas la membrane Soprafix HP est remplacée par la membrane Soprafix Stick (cf AT Soprafix bicouche) 

(4) Fixations complémentaires à mi-lé protégées par une pièce d’étanchéité de 0,15m x 0,15m ou une bande de 0,15m de 

largeur en Soprafix HP soudé  

(5) Panneaux isolants admis compatibles sont définis au chapitre 5.2 et 5.3 Se référer à l’AT de l’isolant pour les limites de 

domaine d’emploi. 

(6) Sauf dans le cas d’un pare-vapeur en polyéthylène sur béton et béton cellulaire autoclavé 
(7) Critères de conservation et de préparation conforme à la norme NFP 84-208 (DTU 43.5) et au présent CPP chapitre 5.3 

(8) Interposition d’un platelage conforme au chapitre 5.3 ou d’un isolant dito ci-dessus conforme au chapitre 5.2 sous réserve 

de validation de la mise en œuvre en travaux de réfection dans l’AT correspondant 

* Revêtement autoprotégé aluminium uniquement sur pente ≥3% et hors zone technique 
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Tableau 6 : Exemple de revêtement apparent adhérent monocouche et bicouche 

 

Elément 
porteur (1) 

Support direct du revêtement 

Revêtement 

Adhérent autoprotégé apparent 

Monocouche (1) Bicouche (1) 

Type G =  
 

SOPRALENE FLAM 

180-40 AR  

ou  

SOPRALENE FLAM 

UNILAY AR / AR Fe 

+  

PLOT SOPRASOLAR 

FIX EVO 

 
 

Type H =  
 

ELASTOPHENE FLAM 25  

+  

SOPRALENE FLAM 180 

AR /AR Fe /ALU*  

+  

PLOT SOPRASOLAR FIX 

EVO 

 

Type I =  
 

SOPRASOLAR BASE  

+  

SOPRASOLAR CAP  

+  

PLOT SOPRASOLAR 

FIX EVO 

 

 

 
 

Maçonnerie 
 
 
Béton 
cellulaire 
autoclavé 
 
 
Bois 
 
 
Panneaux à 
base de 
bois 

Maçonnerie    

Béton cellulaire autoclavé    

Bois et panneaux à base de bois Pontage+EIF + G Pontage+EIF + H Pontage+EIF + I 

Perlite expansée fibrée (2) G H I 

Verre cellulaire (2) EAC refroidi + G EAC refroidi + H EAC refroidi + I 

Laine minérale classe C mini (2) G H I 

Anciens revêtements sans isolant ou 
avec isolant existant conforme au §5.2 

(4) 

Asphalte apparent EIF + G EIF + H EIF + I 

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

   

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

Délardage + G Délardage + H Délardage + I 

Bitumineux indépendant    

Enduit pâteux, ciment volcanique    

Membrane synthétique    

Anciens revêtements avec isolant 
existant non conforme au §5.2 

(4) 

Asphalte apparent (3) + G  (3) + H (3) + I 

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

(3) + G (3) + H (3) + I 

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

(3) + G (3) + H (3) + I 

Bitumineux indépendant    

Membrane synthétique    

Tôles 
d’acier 
nervurées 

Perlite expansée fibrée (2) G H I 

Verre cellulaire (2) EAC refroidi + G EAC refroidi + H EAC refroidi + I 

Laine minérale classe C mini (2) G H I 

Anciens revêtements avec isolant 
existant conforme au §5.2 

(4) 

Asphalte apparent EIF + G EIF + H EIF + I 

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

(3) + G (3) + H (3) + I 

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

Délardage + G Délardage + H Délardage + I 

Bitumineux indépendant    

Membrane synthétique    

Anciens revêtements avec isolant 
existant non conforme au §5.2 

(4) 

Asphalte apparent (3) + G  (3) + G  (3) + I 

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

(3) + G (3) + G (3) + I 

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

(3) + G (3) + G (3) + I 

Bitumineux indépendant    

Membrane synthétique    
(1) Les pentes admissibles sont celles admises par l’élément porteur considéré, limitées à 20% dans le cas d’isolant collé et 60% dans le 

cas d’isolant fixé mécaniquement. Pente nulle autorisée dans le cas d’un revêtement bicouche et pente minimale de 1% dans le cas d’un 

revêtement monocouche sur support maçonnerie et béton cellulaire autoclavé. Pente conforme aux DTU 43.3 et 43.4 pour les autres 

supports. Cf chapitre 2 tableau 1 et chapitre 5.1 

(2) Sur panneaux aptes à recevoir des revêtements soudés; à défaut panneaux courants surfacés par EAC avant soudage. Les panneaux 

isolants admis sont définis aux chapitres 5.2 et 5.3. Se référer à l’AT de l’isolant pour les limites du domaine d’emploi. 

(3) Interposition d’un platelage conforme au chapitre 5..3 ou d’un isolant dito ci-dessus conforme au chapitre 5.2 sous réserve de validation 
de la mise en œuvre en travaux de réfection dans l’AT correspondant 

(4) Critères de conservation et de préparation conforme à la norme NFP 84-208 (DTU 43.5) et au présent CPP chapitre 5.3 

(5) Ajouter au préalable une ligne de fixation complémentaire en milieu de lé du revêtement existant si ce dernier est fixé mécaniquement. 

Se reporter à l’AT Soprafix bicouche pour l’espacement des fixations en fonction de sa résistance 

* Revêtement autoprotégé aluminium uniquement sur pente ≥3% et hors zone technique 
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Tableau 7 : Exemple de revêtement apparent semi-indépendant bicouche 

Elément 
porteur (1) 

Support direct du revêtement 

Revêtement 

Semi indépendant autoprotégé apparent 

Bicouche (1) 

Type A1 = 
 

 SOPRASTICK SI  

+  

SOPRALENE FLAM 180 

AR / AR Fe / ALU* 
ou 

SOPRASOLAR CAP  

+  

PLOT SOPRASOLAR FIX 

EVO 

 

Type A2 = 
 

 SOPRASTICK SI4 

+  
ELASTOPHENE FLAM 25 

AR T3 

+  

PLOT SOPRASOLAR FIX 

EVO 

Type B =  
 

AERISOL FLAM  

+  

ELASTOPHENE FLAM 

25  
+  

SOPRALENE FLAM 180 

AR / AR Fe / ALU*  

ou 

SOPRASOLAR CAP  

+ 

  PLOT SOPRASOLAR 

FIX EVO 

 

Type C =  
 

AERISOL FLAM 

+  

SOPRASOLAR BASE  

+  
SOPRASOLAR CAP  

+  

PLOT SOPRASOLAR 

FIX EVO 

 

 

 

 

Maçonnerie 
 
 
Béton 
cellulaire 
autoclavé 
 
 
Bois 
 
 
Panneaux à 
base de bois 

Maçonnerie EIF + A1 ou A2 EIF + B EIF + C 

Béton cellulaire autoclavé EIF + A1 ou A2 EIF + B EIF + C 

Bois et panneaux à base de bois EIF + A1 ou A2   

Polyuréthane (2) A1 ou A2   

Polyisocyanurate (2) A1 ou A2   

Polystyrène expansé (2) A1 ou A2   

Anciens revêtements sans isolant ou 
avec isolant existant conforme au §5.2 

(4) 

Asphalte apparent EIF + A1 ou A2 EIF + B EIF + C 

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

EIF + A1 ou A2 EIF + B EIF + C 

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

Délardage +  
A1 ou A2 

Délardage + B Délardage + C 

Bitumineux indépendant    

Enduit pâteux, ciment volcanique    

Membrane synthétique    

Anciens revêtements avec isolant 
existant non conforme au §5.2 

(4) 

Asphalte apparent (3) + A1 ou A2   

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

(3) + A1 ou A2   

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

(3) + A1 ou A2   

Bitumineux indépendant    

Membrane synthétique    

Tôles d’acier 
nervurées 

Anciens revêtements avec isolant 
existant conforme au §5.2 

(4) 

Asphalte apparent    

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

EIF + A1 ou A2 EIF + B EIF + C 

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

Délardage +  
A1 ou A2 

Délardage + B Délardage + C 

Bitumineux indépendant    

Membrane synthétique    

Anciens revêtements avec isolant 
existant non conforme au §5.2 

(4) 

Asphalte apparent (3) + A1 ou A2   

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

(3) + A1 ou A2   

Bitumineux semi-indépendant  ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

(3) + A1 ou A2   

Bitumineux indépendant    

Membrane synthétique    
(1) Les pentes admissibles sont celles admises par l’élément porteur considéré, limitées à 20% dans le cas d’isolant collé et 60% dans le cas 

d’isolant fixé mécaniquement.  Pente nulle autorisée sur support maçonnerie et béton cellulaire autoclavé. Pente conforme aux DTU 43.3 et 

43.4 pour les autres supports. Cf chapitre 2 tableau 1 et chapitre 5.1 

(2) Les panneaux isolants admis sont définis aux chapitres 5.2 et 5.3. Se référer à l’AT de l’isolant pour les limites de domaine d’emploi. 

(3) Interposition d’un platelage conforme au §4.3 ou d’un isolant dito ci-dessus conforme au chapitre 5.2 sous réserve de validation de la 

mise en œuvre en travaux de réfection dans l’AT correspondant 

(4) Critères de conservation et de préparation conforme à la norme NFP 84-208 (DTU 43.5) et au présent CPP chapitre 5.3 

(5) Ajouter au préalable une ligne de fixation complémentaire en milieu de lé du revêtement existant si ce dernier est fixé mécaniquement. 
Se reporter à l’AT Soprafix bicouche pour l’espacement des fixations en fonction de sa résistance. Se reporter à l’AT Soprafix bicouche pour 

l’espacement des fixations en fonction de sa résistance 

* Revêtement autoprotégé aluminium uniquement sur pente ≥3% et hors zone technique 
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Tableau 8 : Exemple de revêtement apparent  semi-indépendant monocouche 

 

Elément 
porteur (1) 

Support direct du revêtement 

Revêtement 

Semi indépendant 
autoprotégé apparent 

Fixé mécaniquement 
autoprotégé apparent (6) 

Monocouche (1) Monocouche (1) 

Type D (3) =  
 

AERISOL FLAM  

+  

SOPRALENE FLAM 180-40 AR  

ou  

SOPRALENE FLAM UNILAY AR / 

SOPRALENE FLAM UNILAY ARFe  

+  

PLOT SOPRASOLAR FIX EVO 

 

Type E (6) = 
 
 Sous couche fixée mécaniquement 

+  

SOPRALENE FLAM 180-40 AR 

ou  

SOPRALENE FLAM UNILAY AR / 

SOPRALENE FLAM UNILAY AR Fe  

+  

PLOT SOPRASOLAR FIX EVO 

 

Maçonnerie 
 
Béton 
cellulaire 
autoclavé 
 
 
Bois 
 
 
Panneaux à 
base de bois 

Maçonnerie (cf DTA Soprafix bicouche 
§3.2 pour exclusions) 

EIF + D E 

Béton cellulaire autoclavé EIF + D E 

Bois et panneaux à base de bois  E 

Perlite expansée fibrées (2)  E 

Laine minérale classe C (2)   E sauf sur béton cellulaire 

Polyuréthane (2)  E 

Polyisocyanurate (2)  E 

Polystyrène expansé (2)   

Anciens revêtements sans isolant ou 
avec isolant existant conforme au §5.2 

(4) (4) 

Asphalte apparent EIF + D E 

Bitumineux semi-indépendant ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

EIF + D E 

Bitumineux semi-indépendant ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

Délardage + D E 

Bitumineux indépendant   

Enduit pâteux, ciment volcanique  Ecran Alu-VV VAPOBAC + E 

Membrane synthétique  Ecran Alu/VV VAPOBAC + E 

Anciens revêtements avec isolant 
existant non conforme au §5.2 

 (4) 

Asphalte apparent  (7) + E 

Bitumineux semi-indépendant ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

 (7) + E 

Bitumineux semi-indépendant ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

 (7) + E 

Bitumineux indépendant  (7) + E 

Membrane synthétique  Ecran Alu/VV VAPOBAC + F 

Tôles d’acier 
nervurées 

Anciens revêtements avec isolant 
existant conforme au §5.2 

(4) (4) 

Asphalte apparent  E 

Bitumineux semi-indépendant ou 
adhérent autoprotégé minéral (5) 

EIF + D E 

Bitumineux semi-indépendant ou 

adhérent autoprotégé métal (5) 
Délardage + D E 

Bitumineux indépendant   

Membrane synthétique  Ecran Alu-VV VAPOBAC + E 

Anciens revêtements avec isolant 
existant non conforme au §5.2 

(4) (4) 

Asphalte apparent  (7) + E 

Bitumineux semi-indépendant ou 

adhérent autoprotégé minéral (5) 
 (7) + E 

Bitumineux semi-indépendant ou 
adhérent autoprotégé métal (5) 

 (7) + E 

Bitumineux indépendant  (7) + E 

Membrane synthétique  Ecran Alu/VV VAPOBAC + F 
(1) Les pentes admissibles sont celles admises par l’élément porteur considéré, limitées à 20% dans le cas d’isolant collé et 60% dans le 

cas d’isolant fixé mécaniquement. Pente minimale de 1% sur support maçonnerie et béton cellulaire autoclavé et conforme aux DTU 43.3 et 

43.4 pour les autres supports. Cf chapitre 2 tableau 1 et chapitre 5.1. 

(2) Les panneaux isolants admis sont définis aux chapitres 5.2 et 5.3. Se référer à l’AT de l’isolant pour les limites de domaine d’emploi. 
(3) Emploi limité à une dépression au vent extrême de 3927 Pa 

(4) Critères de conservation et de préparation conforme à la norme NFP 84-208 (DTU 43.5) et au présent CPP chapitre 5.3 

(5) Ajouter au préalable une ligne de fixation complémentaire en milieu de lé du revêtement existant si ce dernier est fixé mécaniquement. 

Se reporter à l’AT Soprafix bicouche pour l’espacement des fixations en fonction de sa résistance 
(6) Sous couche (type Soprafix HP) posée bords à bords avec fixations complémentaires selon les préconisations de l’Avis Technique 

SOPRASOLAR (voir chapitre 6.2.1). 

(7) Interposition d’un platelage conforme au chapitre 5.3 ou d’un isolant dito ci-dessus conforme au chapitre 5.2 sous réserve de validation 

de la mise en œuvre en travaux de réfection dans l’AT correspondant 
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14.3 Traversée des câbles électriques : raccordement à l’étanchéité à 
l’aide d’une crosse 

Les traversées de câbles vers l’intérieur du bâtiment doivent être réalisées avec des 

crosses conformes aux préconisations du DTU 43.1 de diamètre à choisir en fonction du 

diamètre et du nombre de câbles à acheminer vers l’intérieur du bâtiment. Les modules 

photovoltaïques et les plots SOPRASOLAR FIX EVO y compris les plastrons doivent être 

exclus d’une zone minimale de 50cm de rayon en périphérie de la crosse. 

 

 

50 cm minimum de libre 

 

Figure 24 : Crosse pour passage des câbles à travers la toiture 

14.4 Support de chemin de câble 

 

 

 

 

Figure 25 : Exemple de support de chemin de câble en tôle pliée 

Légende : 

1 : Crosse  

2 : Câbles  

3 : Platine  

4 : Etanchéité bicouche et 

couche de renfort sur platine  

5 : Fourreau  
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14.5 Principe du système d’arrimage 

Pour les toitures de pente supérieure à 10%, il est nécessaire de  reprendre les efforts de 

glissement tangentiels à la pente de la toiture du système de fixation des modules 

photovoltaïques SOPRASOLAR FIX EVO à l’aide d’un système d’arrimage non fourni par 

SOLARDIS (sous forme de lisse et de potelets par exemple). 

La lisse et les potelets doivent être dimensionnés par l’Homme du métier selon les règles 

de l’art (résistance) sur la base des efforts à reprendre par mètre linéaire de lisse.  

Dans le cas d’atmosphère extérieure corrosive (proximité de la mer par exemple) ou/et 

de mise en œuvre sur locaux à forte ou très forte hygrométrie, l’ensemble des éléments 

constitutifs du système d’arrimage devront être en matériaux Inoxydables de nuance 

adaptée (se référer à la norme NF P24-351). 

Les plots SOPRASOLAR FIX EVO ne devront pas être modifiés pour la mise en œuvre du 

système d’arrimage : ils ne devront en aucun cas être percés ou découpés. 

Les valeurs d’efforts à reprendre par mètre linéaire de lisse seront établies et transmises 

par SOLARDIS (prenant en compte le poids propre induit par les plots et les modules 

photovoltaïques ainsi que les sollicitations climatiques du site considéré). 

 

Figure 26 : Détail de l’arrimage au niveau du plot avec câble métallique non gainé 

 

Figure 27 : Vue de dessus de la toiture du principe de l’arrimage au niveau des plots 
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Figure 28 : Schéma de principe d’un système d’arrimage 
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14.6 Exemple de plan d’exécution en calepinage standard avec 

modules photovoltaïques REC 

 

 

Côtes en cm 



CPP SOPRASOLAR FIX EVO DT N °13/038_FR_ind_01 

 

 61/61 

 

14.7 Exemple de plan d’exécution en calepinage densifié avec modules 

photovoltaïques REC 

 

 

Côtes en cm 


